
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Frekvens och spänningsstyrning 
med Chalmers vindkraftverk 
 
Kandidatarbete inom Elkraftteknik 
 

 
 
Joel Gerdes, Axel Lundkvist, Arvid Moänge, Viktor Ugglare 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
INSTITUTIONEN FÖR ELEKTROTEKNIK 
AVDELNING ELKRAFTSTEKNIK 

CHALMERS TEKNISKA HÖGSKOLA 

Göteborg, Sverige 2023 

www.chalmers.se 

 
 



F�orord
Denna rapport, som �ar skriven av Joel Gerdes, Axel Lundkvist, Arvid Mo�ange och Vik-
tor Ugglare, �ar ett kandidatarbete fr�an avdelningen elkraftteknik p�a Chalmers tekniska
h�ogskola. Stort tack ska riktas till handledaren f�or projektet, Ola Carlson, som genom
arbetet gett r�ad och v�agledning. F�or implementationen av strategierna p�a vindkarftver-
ket, utf�orda m�atningar och �andl�ost m�anga fr�agor om vindkraftverkets olika delar ska �aven
Magnus Ellsen ha ett varmt tack.
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Symbollista
� Rotorbladsvinkel

� F�orh�allande mellan bladspetsens rotationshastighet och vindhastigheten

� Luftdensitet

! Vinkelhastighet

v vindhastighet

r Radie

A Omsvepningsarea

T Moment

Tf Tidskonstant

Cp Kraftkoe�cient

S Skenbar e�ekt

P Aktiv e�ekt

Q Reaktiv e�ekt

Z Impedans

R Resistans

X Reaktans

’ Fasskillnad

Uh Huvudsp�anning

V1 Sp�anning vid vindkraftverk

V2 Sp�anning vid transformator

I Str�om

V SV Very Short Variations

LFSM �O Limited Frequency Sensitivity Mode for Over-frequencies

NREL National Renewable Energy Laboratory

RfG Requirements for Generators

SvK Svenska Kraftn�at

ENTSO � E European Network of Transmission System Operators for Electricity

TSO Transmission System Operator
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FFR Fast Frequency Reserve

aFFR Automatic Frequency Restoration Reserve

mFFR Manual Frequency Restoration Reserve

FCR�N Frequency Containment Reserve - Normal

FCR�D upp Upward Frequency Containment Reserve - Disturbance

FCR�D ned Downward Frequency Containment Reserve - Disturbance
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Abstract
Currently, wind power produces approximately 34 TWh per year, which corresponds to
about 20 % of Sweden’s electricity production. Within three years, this �gure will increase
to 50 TWh through planned construction, which is more than what the nuclear power
produces today, and by 2040, this �gure is planned to be further increased to around 88
TWh, which is more than what the hydroelectric power produced in 2022. This large
expansion is driven largely by the current climate crisis and the fact that wind power is a
renewable energy source that is relatively easy to expand. However, since wind power does
not currently help with frequency or voltage regulation of the power grid, it could lead to
future problems as a large part of the energy mix would consist of wind power. If nothing
is done, the power grid will become more unstable with frequent power outages.

Using a developed model and measurements at Chalmers wind turbine for both fre-
quency and voltage regulation, it was determined that wind power can contribute to
the power grid’s support services. It is evident that wind turbines can contribute to the
support services Upward/Downward Frequency Containment Reserve - Disturbance and
Frequency Containment Reserve - Normal by not extracting maximum energy from the
wind. Voltage regulation was analyzed based on self-developed support services, as there
are currently no such services on the Swedish electricity market. Comparison between
models and measurements shows that detailed tests can be performed through simulations
as they match well with reality, but real tests must be performed for full understanding.

Sammandrag
I dagsl�aget producerar vindkraft ungef�ar 34 TWh per �ar vilket motsvarar cirka 20 % av
Sveriges elproduktion. Inom tre �ar kommer denna si�ra �oka till 50 TWh med planerade
byggen, vilket �ar mer �an vad k�arkraften producerar idag, och till 2040 planeras denna si�ra
att ut�okas ytterligare till omkring 88 TWh vilket �ar mer �an vad vattenkraften producerade
2022. Denna stora utbyggnad drivs till stora delar av den r�adande klimatkrisen och att
vindkraft �ar en f�ornyelsebar energik�alla som �ar relativt l�att att bygga ut. D�a vindkraft idag
inte hj�alper till med frekvens- eller sp�anningsreglering av eln�atet kan det leda till framtida
problem d�a stora delar av energimixen best�ar av vindkraft. Om inget g�ors kommer eln�atet
bli mer instabilt med frekventa str�omavbrott.

Med hj�alp av en utvecklad modell samt m�atningar p�a Chalmers vindkraftverk f�or
b�ade frekvens- och sp�anningsreglering fastst�alldes det att vindkraft kan bidra till eln�atets
st�odtj�anster. Det framg�ar att vindkraftverk kan bidra till st�odtj�ansterna Upward/Down-
ward Frequency Containment Reserve - Disturbance samt Frequency Containment Reserve
- Normal genom att inte utvinna maximal energi fr�an vinden. Sp�anningsregleringen
analyserades utefter egenframtagna st�odtj�anster, d�a det i dagsl�aget inte �nns n�agra p�a den
Svenska elmarknaden. J�amf�orelse mellan modeller och m�atningar visar att utf�orliga tester
kan utf�oras genom simuleringar d�a de st�ammer v�al �overens med verkligheten, men f�or full
f�orst�aelse m�aste verkliga tester utf�oras.
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1 Inledning
Det svenska eln�atet har standarder f�or vilken sp�anning och frekvens som ska vara p�a
eln�atet. Sp�anning och frekvens h�alls p�a r�att niv�aer genom att balansera produktionen
av aktiv och reaktiv e�ekt mot dess f�orbrukning. Sp�anningen p�averkas av balansen i
reaktiv e�ekt d�ar obalans kan leda till att sp�anningen inte h�aller samma niv�a hos kund
som producent. Frekvensen p�averkas av balansen i aktiv e�ekt d�ar en �okad f�orbrukning
leder till en l�agre frekvens i n�atet och om frekvensen sjunker f�or mycket �nns risken att
hela eln�atet kollapsar [1]. Svenska Kraftn�at (SvK) har idag det huvudsakliga ansvaret
f�or balansen i eln�atet och k�oper d�arf�or in st�odtj�anster f�or att hj�alpa till att hantera och
stabilisera frekvensen vid eventuella st�orningar i systemet [2]. Under �ar 2021 spenderade
SvK strax under tre miljarder kronor p�a st�odtj�anster och prognoser tyder p�a att si�ran
kommer stiga till strax �over fyra miljarder kronor �ar 2024, vilket f�oreb�adar ett �okat behov
av st�odtj�anstproducenter p�a marknaden [3].

Den totala installerade e�ekten vindkraft �ar 2022 var i Sverige 14,5 GW som pro-
ducerade totalt 33,6 TWh och m�alet �ar att till 2040 ut�oka detta till 25 GW installerad
e�ekt med en produktion p�a 87,5 TWh [4] [5]. Vattenkraften producerade 70 TWh under
2022, vilket betyder att de dagar med mycket bl�ast kommer vattenkraften producera mindre
energi i f�orh�allande till vindkraften. Detta leder i sin tur till en mer instabil frekvens i
eln�atet och ett �okat behov av st�odtj�anster fr�an vindkraft [6]. Det skulle �aven kunna leda
till ytterligare ekonomiska vinster f�or vindkrafts�agare d�a produktionen fr�an kraftverken
inte l�angre skulle vara dess enda inkomst, samt att det skulle ge �annu ett argument till den
politiska diskussionen f�or byggnationen av ny vindkraft.

Denna �okning av vindkraft och �aven solcellsanl�aggningar installeras mer distribuerat
i det svenska eln�atet vilket f�or�andrar f�oruts�attningarna genom nya e�ekt
�oden. De
f�or�andrade e�ekt
�odena leder till sv�arigheter att h�alla sp�anningen p�a �onskad niv�a i
omr�aden med mycket intermittent produktion [7]. Nya kraftanl�aggningar leder �aven till
en �okning av reglerbara frekvensomformare som kan bidra med reaktiv e�ekt. Att styra
de nya frekvensomformarna g�or det m�ojligt att maximera installationen av f�ornyelsebar
produktion samtidigt som sp�anningen stabiliseras.

Tidigare projekt p�a Chalmers tekniska h�ogskola har utforskat vindkraftverkens m�ojligheter
till frekvensstyrning och frekvensstabilisering och har med hj�alp simuleringar och praktiska
tester kommit till slutsatserna att vindkraftverk �ar kapabla och l�ampade f�or frekvensstyrn-
ing [8] [9]. Inga av de tidigare projekten har dock utf�ort dessa tester utifr�an n�atets frekvens
utan bara i kontrollerade milj�oer f�or att testa konceptet. De f�orsta stegen ska �aven tas i att
unders�oka Chalmers vindkraftverks m�ojlighet till sp�anningsreglering.

1.1 Syfte
Syftet med detta projekt �ar att unders�oka vindkraftens m�ojlighet att hj�alpa till med
frekvens- samt sp�anningsreglering av det svenska eln�atet. Detta f�or att fr�amja utvecklingen
av mer installerad vindkraft. F�orutom regleringen �ar ett delm�al �aven att projektet skall
ge en insikt i hur den reaktiva e�ekten p�averkar sp�anningen och hur aktiv e�ekt p�averkar
frekvensen.
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1.2 Problem
Mer v�aderberoende, f�ornyelsebara energik�allor i eln�atet kan leda till en del problem, s�a som
sp�annings- och frekvensinstabilitet, men �aven nya m�ojligheter inom reglering. Projektet
kommer att studera vindkraftverks m�ojligheter att hj�alpa till med st�odtj�anster f�or eln�atet
b�ade inom frekvens och sp�anning.

1.2.1 Frekvensstyrning

Balans mellan producerad och f�orbrukad aktiv e�ekt �ar kravet f�or ett stabilt eln�at d�ar skill-
nader dem emellan �andrar frekvensen, som ska h�allas p�a 50 Hz i Sverige [1]. Vindkraftverk
kan f�or�andra sin produktion antingen genom att �andra vinkeln p�a bladen eller att utvinna
extra e�ekt fr�an tr�oghetsmomentet i turbinen [9]. Detta arbete �amnar att modellera
styrningsmetoder med hj�alp av bladvinkling f�or ett vindkraftverk i Matlab/Simulink f�or
att j�amf�ora simulerade resultat med uppm�atta resultat fr�an Chalmers vindkraftverk p�a
Bj�ork�o. En tidigare utvecklad modell kommer anv�andas som grund d�ar vidareutvecklingen
av denna blir att implementera realtidsuppdaterad vind och frekvens [9] samt styrning ut
efter faktiska st�odtj�anster som SvK innehar.

Har vinkeln �andrats ur optimalt l�age f�or att kunna reglera frekvensen beh�over �aven hur
mycket vind som spills ber�aknas f�or att kontrollera hur mycket mer e�ekt man kan leverera.
Detta f�or att ha uppsikt �over att den elproducentens spillda e�ekt �overensst�ammer med
avtalet som skrivits med SvK.

1.2.2 Sp�anningstyrning

Enligt europeisk standard ska sp�anningen ligga inom 10 % fr�an det dimensionerade
v�ardet [10]. Inom denna ram 
uktuerar sp�anningen men det �ar �onskv�art att den ligger p�a
en j�amn och stabil niv�a. Det �ar m�ojligt att reglera sp�anningen med hj�alp av att styra pro-
ducerad reaktiv e�ekt [11]. Projektet ska studera hur v�al Chalmers vindkraftverk och dess
frekvensomformare, som besitter m�ojligheten att producera reaktiv e�ekt av b�ade induk-
tiv och kapacitiv karakt�ar, kan hj�alpa till att h�alla sp�anningen j�amn och inom detta intervall.

Med en fysikalisk insikt i hur reaktiv e�ekt p�averkar sp�anningen ska detta sedan
anv�andas f�or att skapa en modell i Matlab/Simulink. Det �ar denna modell med imple-
mentation och m�atning p�a vindkraftverket som sedan ska analyseras och f�orb�attras under
arbetets g�ang.

1.3 Avgr�ansningar
Avgr�ansningarna gjordes p�a ett s�adant s�att att arbetet fokuserade p�a syftet och h�oll detta
sn�avt och m�alinriktat. Den ekonomiska aspekten n�amns bara men ingen ekonomisk analys
ing�ar. Hur regleringen sliter p�a vindkraftverket och dess komponenter behandlas inte dju-
pare �an att frekvensomformarens producerade reaktiva e�ekt m�ats, vad detta inneb�ar l�amnas
utanf�or arbetet. F�or frekvensregleringen gjordes avgr�ansningen att enbart fokusera p�a
st�odtj�ansterna FCR-N, FCR-D upp, och FCR-D ned d�a dessa inte unders�okts i tidigare
arbeten.
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1.4 Samh�alleliga och etiska aspekter
Ut�over den elektriska generering vindkraft kan f�orse ett samh�alle med f�orekommer det
andra konsekvenser vid implementering av energik�allan. En v�asentlig faktor som avg�or
huruvida vindkraftverk �ar gynnsamt �ar bland annat kostnaden. I j�amf�orelse med andra
energik�allor �ar vindkraft en av de som i regel �ar billigast. Utifr�an ett LCOE perspektiv
(summa av total kostnad under en livsl�angd dividerat med summan av producerad energi)
�ar vindkraftverk den billigaste energik�allan att bygga med en kostnad p�a 31 �ore/kWh [12].

F�orutom att vindkraft �ar en f�orh�allandevis f�orm�anlig energik�alla vart g�allande kost-
nader klassas det �aven som en gr�on energik�alla. Den milj�op�averkande belastning f�or att
producera, installera samt demontera ett vindkraftverk ligger p�a omkring 12 g koldiox-
id/producerad kWh j�amf�ort med exempelvis kolkraft och gaskraft med kostnader p�a 820
g/kWh respektive 490 g/kWh [13].

Med vindkraftverk tillkommer det �aven milj�om�assiga f�oljder f�orutom utsl�app. Det
�nns exempelvis ett samband mellan d�odliga olyckor hos f�aglar och vindkraftverk, men
detta samband �ar samtidigt i mycket mindre omfattning j�amf�ort med f�aglars d�odsfall
relaterat till f�onsterrutor, tra�k och katter [14]. F�orutom f�aglar �ar 
adderm�oss en djurart
som drabbas av vindkraft. Eftersom vindkraftverk generar v�arme vid produktion lockar
dem till sig insekter. Dessa insekter drar i sin tur till sig 
adderm�oss som kan tr�a�as av
de roterande bladen och i v�arsta fall d�o [15]. Ut�over vindkraftverk p�a land �nns det �aven
havsbaserade vindkraftverk som kan orsaka konsekvenser f�or marint liv. Exempelvis kan
det marina livet ta skada vid installationen d�a h�oga ljudniv�aer kan uppst�a vid p�alning eller
genom �okad koncentration av bottenslam [16].

Ett potentiellt problem med en st�orre omfattning installerad vindkraft �ar att den
�okade t�atheten av vindkraftverk skulle kunna st�ora n�arliggande boenden. Den positiva
inst�allningen till installering av vindkraftverk i n�arheten av ens bostad har tappat 7
procentenheter genom att g�a fr�an 40 % till 33 % samtidigt som den negativa inst�allningen
har stigit fr�an 28 % till 40 % mellan 2015 och 2021 [17]. Om projektet d�aremot lyckas
utveckla en teknik som bidrar med frekvens- samt sp�anningsreglering av eln�atet, skulle
detta kunna komma att brukas i framtida diskussioner f�or att framh�ava vindkraft som en
mer positiv energik�alla.
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2 Teori
Nedan presenteras grundl�aggande teori som �ar viktig f�or f�orst�aelsen av resterande delar av
rapporten. Teorin behandlar blandannat eln�atets olika delar, hur vindkraftverk fungerar,
sp�anningsfall �over ledare samt en omv�arldsanalys kring �amnet.

2.1 Eln�atet
I Sverige �ar det SvK som har ansvaret f�or att h�alla frekvensen p�a en stabil niv�a, d�ar
den i det nordiska elsystemet ska ligga mellan 49,9 - 50,1 Hz under normaldrift [18] [19].
F�or att uppr�atth�alla gr�anserna f�or frekvensen tecknar SvK avtal med balansansvariga
f�oretag [2]. De balansansvariga har till uppgift att noggrant planera kunders energikon-
sumtion per timme det kommande dygnet. F�or att sedan bevara balansen s�aljer och k�oper
de elf�orbrukning samt elproduktion. Ibland sker det avvikelser fr�an de balansansvarigas
prognoser, vilket dem f�ar betala f�or, p�a grund av of�orutsedda h�andelser och d�a �ar det
SvK som har ansvaret f�or hela balanseringen i nutid. Detta utf�ors med hj�alp av olika
st�odtj�anster [20]. St�odtj�anster �ar avtal mellan SvK och leverant�orer som kan anv�andas vid
behov.

Kontroll av sp�anningen p�a eln�atets alla niv�aer har en v�asentlig betydelse f�or att ha
ett fungerande kraftsystem [11]. Enligt europeisk standard ska sp�anningen p�a lokaln�atet
ligga inom 10% av den dimensionerande sp�anningen [10, 21]. Prestandan hos produkter
f�ors�amras och kan g�a s�onder om sp�anningsniv�an �ar utanf�or detta intervall, i extrema
fall kan det till och med ske sp�anningskollapser [22]. Sp�anningen kan regleras med aktiv
och reaktiv e�ekt men den aktiva anv�ands inte i detta syfte eftersom den ska vara i
balans med konsumtionen. Ut�over reaktiv e�ekt, d�ar produktion �okar sp�anningen och
tv�art om f�or konsumtion, anv�ands �aven lindningsomkoppling p�a transformatorer till
samma syfte [11, 23]. Idag styrs sp�anningen i l�ag- och mellansp�anningsn�atet till stor
del av lindningsomkopplare [7]. En �okad produktion i dessa omr�aden med f�ornyelsebara
energik�allor kommer leda till att sp�anningen varierar mer och detta s�atter d�arf�or stop
f�or �okad installation i omr�adena. En m�ojlig l�osning till detta problem �ar att anv�anda
produktionsenheternas omriktare f�or att styra den reaktiva e�ekten. Reaktiv e�ekt kan
inte �overf�oras �over l�anga str�ackor vilket betyder att den m�aste produceras och konsumeras
p�a olika punkter i eln�atet.

F�or att h�alla sp�anningen inom de till�atna gr�anserna �ar det som sagt den reaktiva ef-
fekten som m�aste regleras. I dagsl�aget utf�ors detta framf�orallt genom manuell justering
av n�at�agaren och en del automatisk reglering [11]. N�ar kraftbolagen avvecklar tidigare
kraftstationer som bidragit i den automatiska sp�anningsregleringen �ar andra delar av
eln�atet tvunget att bidra [24]. Idag �nns det ingen st�odtj�anst f�or sp�anningreglering.

2.1.1 St�odtj�anster

SvK har sex stycken olika st�odtj�anster, som dem k�oper in av elmarknadens akt�orer, f�or
att reglera frekvensen p�a n�atet [25]. Varje st�odtj�anst har olika funktioner och krav vilket
beskrivs nedan:

� Fast Frequency Reserve (FFR) - Uppreglering med en minsta budstorlek p�a 0,1
MW. Ska automatiskt aktiveras n�ar frekvensen p�a eln�atet �ar f�or l�ag. Det �nns tre
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olika aktiveringstider som skiljer sig �at beroende p�a vilken frekvens tj�ansten anropar.
Vid 49,5 Hz ska full aktivering ske inom 0,7 sekunder, vid 49,6 Hz inom 1,0 sekun-
der, och vid 49,7 Hz inom 1,3 sekunder. Det �nns �aven tv�a olika typer ang�aende
uth�allighet, kort FFR som ska levera e�ekt i minst 5 sekunder samt l�ang FFR som ska
leverera minst 30 sekunder. Efter anropning av st�odtj�ansten ska reserven vara f�ardig
att levereras p�a nytt inom 15 minuter.

� Upward Frequency Containment Reserve - Disturbance (FCR-D upp) -
Uppreglering med minsta budstorlek p�a 0,1 MW som aktiveras linj�art vid frekvenser
inom intervallet 49,5 - 49,9 Hz. Ska n�a 50 % e�ekt inom 5 sekunder och 100 % inom
30 sekunder med en uth�allighet p�a 20 minuter.

� Downward Frequency Containment Reserve - Disturbance (FCR-D ned) -
Budstorleken och uth�alligheten �ar samma som f�or FCR-D upp fast frekvensen regleras
ned�at inom intervallet 50,1 - 50,5 Hz.

� Frequency Containment Reserve - Normal (FCR-N) - Symmetrisk upp- och
nedreglering inom intervallet 49,9 - 50,1 Hz. Aktiveringstid p�a 60 sekunder f�or 63 %
av kapaciteten och 3 minuter f�or full e�ekt med 1 timmes uth�allighet.

� Automatic Frequency Restoration Reserve (aFRR) - Upp- eller nedreglering
som aktiveras automatiskt vid avvikelser fr�an 50,0 Hz. Minsta budstorlek p�a 1 MW
och 100 % aktivering inom 5 minuter med 1 timmes uth�allighet.

� Manual Frequency Restoration Reserve (mFRR) - Manuell upp- eller nedreg-
lering som beg�ars av SvK med en minsta budstorlek p�a 10 MW. Aktiveringstid p�a 15
min och 1 timmes uth�allighet.

SvK saknar i dagsl�aget st�odtj�anster f�or sp�anningreglering, det �nns inget ekonomiskt inci-
tament f�or f�oretag att bidra med denna tj�anst. SvK har ett projekt vars m�al �ar att komma
fram med en st�odtj�anst f�or sp�anningreglering [26]. De har tre propositioner som behandlar
detta problem:

� Ers�attning fastst�alld administrativt med tv�a ers�attningsniv�aer, varaktig reglering samt
tempor�ar

� Olika pilotf�ors�ok ska initieras i beh�ovande omr�aden

� Tydligare anslutningsavtal som f�orenklar �overenskommelser om tillf�allen n�ar ka-
paciteter ska anv�andas

Det �nns inga f�ardiga f�orslag, men det f�orsig�ar diskussioner kring �amnet.

2.1.2 Kommande utveckling

Eftersom eln�atet i framtiden kommer best�a av en st�orre m�angd f�ornyelsebara energik�allor,
s�a som vindkraft och solenergi kommer detta resultera sig i en mer varierande produktion
d�a dessa inte �ar lika planerbara som exempelvis k�arnkraften [27]. Detta kommer i sin tur
kr�ava reglersystem f�or att bibeh�alla balansen mellan konsumtion och produktion f�or att
bevara en j�amn frekvens och sp�anning.

M�anga av de nya energik�allorna, s�a som vindkraft och solenergi, bidrar inte heller
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med tr�oghet till systemet, vilket betyder att det relativa tr�oghetsmomentet kommer
minska [19]. Detta eftersom dem antingen inte har en roterande massa eller att exempelvis
vindkraftverks generatorer �ar frikopplade fr�an eln�atet med frekvensomformare, vilket g�ors
f�or att kunna ha ett variabelt varvtal. Systemets tr�oghet anv�ands som en bu�ert mot
st�orningar i form av att den roterande massan forts�atter i samma takt trots att frekvensen
f�or�andras. D�a detta tr�oghetsmoment blir mindre kommer 
er produktioner beh�ova bidra
med st�odtj�anster f�or frekvensreglering. Dessa st�orningar kommer �aven �oka i takt med
expansionen av f�ornybara energik�allor p�a grund av deras varierande produktion.

En annan f�oljd av mer distribuerade och f�ornybara energik�allor i eln�atet �ar att
sp�anningsniv�an blir mer varierande [7]. Detta kr�aver ocks�a regleringssystem efter-
som lindningsomkoppling kan vara ett otillr�ackligt eller icke-passande alternativ, vilket
f�orklaras med f�oljande �gur.

Figur 1: Sp�anning l�angs ledarna L1 med produktion och L2 utan pro-
duktion

P�a ledning L1 �nns det n�agon typ av produktion som h�ojer sp�anningen medan p�a L2 �ar det
enbart konsumtion och sp�anningsfall. Transformatorn m�aste d�a lindningsomkoppla ned f�or
att L1 ska vara innanf�or det godk�anda intervallet, men det g�ar inte eftersom d�a kommer L2
utanf�or.

2.2 Vindkraftsteori
Ett vindkraftverks funktion baseras p�a att omvandla vindens kinetiska energi till elektrisk
energi genom att vindkraftverkens rotorblad drivs p�a av vinden. Rotorbladens rotation
�ar ansluten till en generator som i sin tur b�orjar generera elektricitet. Det �nns dock
begr�ansningar i hur stor e�ekt ett vindkraftverk kan utvinna av vinden. Enligt Betz lag,
en lag som beskriver hur mycket vindkraftverk maximalt kan utvinna av vindens energi,
�ar den maximala koe�cienten 0,593. Denna koe�cient ben�amns som "kraftkoe�cient" och
har beteckningen Cp [28]. Dagens vindkraftverk har vanligtvis en kraftkoe�cient mellan
0,35-0,45, d�a ingenj�orsm�assiga beaktningar inkluderas s�a som konstruktionsbegr�ansningar,
vilket motsvarar mellan 60-75 % av det maximala v�ardet. I regel kan denna kraftkoe�cient
�oka i takt med att vindkraftverks storlek g�or det samma [29]. Den tillg�angliga e�ekten f�or
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ett vindkraftverk ber�aknas d�armed enligt

P =
�Av3Cp

2
(1)

d�ar � �ar luftdensisteten, A �ar vindkraftverkets omsvepningsarea som best�ams av rotor-
bladsl�angden (R) enligt A = �R2 och v �ar vindens hastighet. En viktig detalj i f�oreg�aende
ekvation �ar att Cp inte �ar konstant utan bland annat beror p�a ett varierande f�orh�allande
mellan hastigheterna f�or rotorbladsspetsen och vinden som betecknas med � och beskrivs i
f�oljande ekvation.

� =
vspets
vvind

(2)

Ut�over lambda beror kraftkoe�cienten �aven p�a bladvinkeln �. Hur kraftkoe�cienten beror
p�a � och � beskrivs i �gur 2 d�ar kraftkoe�cienten �ar framtagen ur en tabell gjord f�or just
Chalmers vindkraftverk och dess blad.

Figur 2: Kraftkoe�cient beroende p�a bladvinkeln � och
hastighetsf�orh�allandet mellan vind och vingspets �

Eftersom kraftkoe�cienten �ar varierande �nns det olika optimala lambda beroende p�a blad-
vinkeln. Det g�ar d�armed och omformulera ekvation 1 genom att bryta ut vvind fr�an ekvation
2 och f�oljande uttryck uppn�as

P =
�A( vspets

� )3Cp
2

(3)

�aven vspets g�ar att omformulera genom att det �ar produkten av varvtalshastigheten och
rotorbladens l�angd. F�oreg�aende ekvation kan d�armed skrivas om till

P =
�A(!R� )3Cp

2
(4)
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d�ar ! �ar vinkelhastigheten i rad/s. Utifr�an detta uttryck kan ocks�a vindkraftverkets moment
T beskrivas om uttrycket divideras med !.

T =
�AR3!2Cp

2�3 (5)

2.2.1 Olika sorters vindkraftverk

Vindkraftverk �ar inte enformiga utan kan vara uppbyggda p�a olika vis. Ett vindkraftverk
kan exempelvis ha konstant eller variabelt varvtal. Idag �ar den senare varianten mer
popul�ar eftersom ett kraftverk med variabelt varvtal kan utvinna en mer stabil och st�orre
m�angd energi [28]. Nackdelen �ar att 
er elektriska komponenter �ar n�odv�andiga vilket leder
till ett dyrare investeringskapital .

En funktion som alla vindkraftverk besitter �ar att kontrollera energiupptagningen
fr�an vinden. D�a vinden �ar f�or kraftig �nns det olika metoder f�or att vindkraftverket inte
ska ta skada. Ett m�ojligt tillv�agag�angss�att �ar att ha fast bladvinkel vars till�ampning
fungerar som en sj�alvverkande broms vid f�or h�oga vindhastigheter [28]. Ett annat system
�ar pitch-kontroll d�ar bladvinkeln kan varieras utefter vindhastigheten. Det �ar detta
system Chalmers vindkraftverk besitter och det uppenbaras bland annat i �gur 2 d�ar
kraftkoe�cienten �ar beroende p�a � det vill s�aga bladvinkeln.

2.2.2 Styrning av Chalmers vindkraftverk

Chalmers vindkraftverk anv�ander en NREL-regulator, vars princip �ar utvecklad av National
Renewable Energy Laboratory (NREL), f�or att styra dess produktion under normal drift
[30]. Med denna regulatorn delas produktionen f�or vindkraftverket in i tre huvudsakliga och
tv�a �overg�angs regioner beroende p�a det elektriska momentet f�or olika rotationshatigheter
p�a turbinen, vilket f�or Chalmers vindkraftverk visas i �gur 3.
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Figur 3: Graf f�or hur generatorns momentet f�orh�aller sig till ro-
torns varvtal. Chalmers vindkraftverk i lila och det teoretiskt ideala
f�orh�allandet i bl�att [9]

N�ar vindkraftverket startas upp b�orjar det i region 1 d�ar inget elektriskt moment l�aggs p�a
generatorn utan vindens energi anv�ands f�or att f�a upp turbinens varvtal [31]. N�ar turbinen
kommit upp i varvtal, och kan b�orja leverera e�ekt, blir det en �overg�ang till region 2 d�ar
� h�alls p�a sitt optimala v�arde medan generatorns belastande moment Tel regleras f�or att
anpassa varvtalet efter den bl�a kurvan. Detta f�or att uppn�a ett optimalt �opt som i sin tur
maximerar Cpmax samt verkningsgraden, i enlighet med ekvation 5 enligt f�oljande.

Tel =
�AR3!2Cpmax

2�3
opt

(6)

N�ar vindkraftverket kommer in i region 3 �overg�ar vindkraftverket till m�arkdrift, d�ar
Cp regleras till icke optimala v�arden med hj�alp av � f�or att undvika �overhettning och
�overstigning av m�arke�ekt samt m�arkvarvtal. Regionerna 1.5 och 2.5 �ar �overg�angsregioner
vars syfte �ar att ge mjukare �overg�angar mellan regionerna 1 och 2, respektive 2 och 3, som
�ar l�attare att reglera och ger ett stabilare system.

Figur 4 kopplar ovan n�amnda �gurf�orh�allande mellan moment och varvtal till ett

9



f�orh�allande mellan e�ekt och vindhastighet. I region 1 �ar vinden f�or l�ag f�or att vind-
kraftverket ska starta upp och producera el. N�ar vinden f�orst �overstiger 4 m/s �overg�ar
systemet till region 2, d�a startar vindkraftverket och b�orjar producera med fokus p�a att
maximera verkningsgraden.

Figur 4: Vindens tillg�angliga e�ekt samt Chalmers vindkraftverks teo-
retiskt maximala producerad e�ekt i f�orh�allande till vindens hastighet

I region 3 �ar vinden tillr�acklig f�or att vindkraftverket ska kunna producera m�arke�ekt. N�ar
vinden �ar f�or stark blir riskerna f�or skador stora vid fortsatt drift och verket st�anger d�a ner,
vilket sker vid vindhastigheter p�a 16 m/s.

2.2.3 Frekvensreglering med vindkraftverk

De �nns tv�a huvudsakliga s�att f�or vindkraftverk att kunna bidra med frekvensreglerande
tj�anster. Det f�orsta �ar att utnyttja turbinen samt bladens r�orelsemomentet f�or att tillf�alligt
utvinna mer e�ekt i generatorn [32]. Andra alternativet �ar att driva vindkraftverket med
suboptimal bladvinkel vilket skapar en e�ekt bu�ert som kan n�as genom att �andra till
optimal bladvinkel [33].

2.3 Modell �over vindkraftverk
I [31] utvecklades en modell som syns i �gur 5. Denna best�ar av 
era subsystem f�or att s�a
likt som m�ojligt simulera Chalmers vindkraftverk.
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Figur 5: Hela modellen fr�an [31]

Blocket "Maximal tillg�anglig e�ekt" inneh�aller de tv�a systemen "Vind skattning" och "E�ekt
skattning", det f�orsta blocket ber�aknar en uppskattad vind som sedan anv�ands i det andra
systemet till att ber�akna tillg�anglig e�ekt. Hur respektive blocks uppbyggnad �ar kan ses i
�gur 6.

Figur 6: Inre schema av blocket "Maximal tillg�anglig e�ekt" som
ber�aknar vindhastigheten samt den tillg�angliga e�ekten som vind-
kraftverket teoretiskt kan producera
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Vinduppskattningen g�ors genom att den mekaniska e�ekten i turbinen samt bladvinkeln
anv�ands som indata i ekvation 1 d�ar Cp v�ardet h�amtas ur en tabell speci�kt uppm�att f�or
vindkraftverket vilket visas i �gur 7a. F�or att h�amta optimalt Cp kr�avs �, vilket ber�aknas
rekursivt med vinduppskattningen. Uppskattade vindhastigheten anv�ands sedan i ekvation
1 med det optimala � vilket ger den maximala tillg�angliga e�ekten vindkraftverket kan
producera vid d�avarande f�orh�allanden enligt �gur 7b.

(a) Inre schema f�or blocket "Vind skattning" d�ar vindhastigheten uppskattas

(b) Inre schema f�or blocket "E�ekt skattning" som ber�aknar tillg�anglig producerbar e�ekt

Figur 7: De tv�a blocken inuti "Maximal tillg�anglig e�ekt"

I blocket "Vindkraftverk och styrsystem" �nns allting som simulerar sj�alva vindkraftverket
och dess funktion, vilket �ar uppbyggt av delarna: "Spilla vind", "DC-generator", "Dy-
namik", och "NREL regulator" som alla har sina egna subsystem och visas i �gur 8.
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Figur 8: Inre schema f�or locket "Vindkraftverk och styrsystem" som
simulerar vindkraftevrkets drift och ber�aknar producerad e�ekt

"Spilla vind", vars innanm�ate visas i �gur 9, ber�aknar hur mycket vind som ska spillas
utifr�an frekvensen p�a n�atet samt tar in den tillg�angliga e�ekten som r�aknats ut i "Maximal
tillg�anglig e�ekt". Vinden spills genom att ber�akna bladvinkeln som motsvarar �onskad
produktion och en faktor f�or att reglera momentkurvan i senare del av modellen.

Figur 9: Inre schema f�or blocket "Spilla vind"

Frekvensstyrning kommer fr�an blocket "Frekvenstyrd vindspillning", �gur 10a. Di�erensen
mellan frekvensen och det �onskade v�ardet 50 Hz matas genom ett l�agpass�lter och sedan
skalas signalen och dess derivata olika innan de adderas f�or att justera f�or st�orre �andringar
av signalen. Detta skalas upp till ett kW-v�arde och sl�as ihop med grundskillnaden 5 kW
vilket ger hur mycket e�ekt vindkraftverket ska spilla. Den limiteras sist till 10 kW d�a det
v�ardet valdes som maximalt spill. Det �ar fr�amst detta block som har vidareutvecklats i
detta arbete d�a [31] endast hade en generell frekvensstyrd spillmetod som inte var anpassad
efter de st�odtj�anster som �nns. Den �onskade spillda e�ekten anv�ands sedan i en kvot med
den tillg�angliga e�ekten vilket ger en spillfaktor och vilket Cp som b�or anv�andas till att
v�alja bladvinkel, �gur 10b.
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(a) Subsystemet som ber�aknar �onskad spilld e�ekt utifr�an frekvensavvikelser fr�an 50 Hz

(b) Blocket som ber�aknar bladvinkel och spillfaktor

Figur 10: De tv�a blocken inuti "Spilla vind"

Faktiska e�ekten som kommer ut ur turbinen simuleras fram i "DC-generator", �gur 11,
som med hj�alp av ett referens moment och det faktiska momententet kan ber�akna ute�ekt
samt varvtalet p�a rotorn.

Figur 11: DC-generatorn i vindkraftverket

Det faktiska momentet i turbinen beror p�a sambandet mellan turbinens varvtal, vind-
hastigheten, och bladvinkeln vilket hanteras i "Dynamik", �gur 12.
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Figur 12: Subsystemet som hanterar dynamiken i simulatorn

Det st�orsta systemet �ar "NREL regulator":n som sj�alv best�ar av fem mindre system och visas
i �gur 13. Alla blocken som heter klippning samt blocket "Start-stop" fungerar p�a samma
s�att, vilket �ar att de begr�ansar insignalen s�a denna inte g�ar utanf�or till�atna gr�anser eller
�andras f�or fort. Detta g�ors f�or turbinens moment, bladvinkeln, samt bladvinkelns integrerade
hastighetsfel. I fallet med "Start-stop" ges minimivinkeln f�or att vindkraftverket ska kunna
rotera, vilket anv�ands i klippningen av bladvinkeln.

Figur 13: Insidan av blocket "NREL reg"

Det sista blocket inuti "NREL reg" �ar turbinens momentkurva vilket motsvarar momen-
tkurvan i �gur 3 och implementeras i simuleringen enligt �gur 14

15



Figur 14: Vindkraftverkets momentkurva

I "Turbinens momentkurva" anv�ands kvoten spillfaktor f�or att anpassa momentkurvans
form, d�a den skalas ner mer desto mer vind som spills.

2.4 Aktiv och reaktiv e�ekt
D�a sp�anningsregleringen styr den reaktiva e�ekten �ar det viktigt att f�orst�a hur den bildas
och p�a vilket s�att den �ar kopplad till aktiv e�ekt. I ett system med v�axelstr�om kan str�ommen
och sp�anningen vara fasf�orskjutna och d�a bildas det reaktiv e�ekt [34]. Fasf�orskjutningen
tillkommer p�a grund av kapacitiva och induktiva komponenter. D�a kretsen har kapaci-
tiv karakt�ar �ar str�ommen fasf�orskjuten s�a den ligger f�ore sp�anningen, fasskillnaden (’) �ar
negativ, och tv�art om d�a kretsen �ar induktiv. E�ekterna ber�aknas som

P =
p

3UhIcos(’) (7)

Q =
p

3UhIsin(’) (8)

d�ar P och Q �ar aktiv respektive reaktiv e�ekt, Uh huvudsp�anningen och I str�ommen. P�a
grund av tecknet p�a fasskillnaden �ar Q allts�a negativ d�a kretsen �ar kapacitiv och positiv
d�a den �ar induktiv. Sambandet mellan de tv�a olika e�ektformerna �ar den skenbara e�ekten
(S) som begr�ansar de tv�a andra typerna.

S = �
p
P 2 +Q2 (9)

Detta samband leder till att d�a full aktiv e�ekt anv�ands i ett system �nns det inget utrymme
till n�agon reaktiv e�ekt vilket visualiseras med �gur 15.
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Figur 15: Den skenbara e�ektens relation till reaktiv och aktiv e�ekt

Med hj�alp av e�ekt
�odena i en ledning �ar det �aven m�ojligt att ber�akna f�orlusterna �over
denna [35].

Pforlust = R �
P 2 +Q2

U2
h

(10)

R motsvarar ledningens resistans.

2.5 Sp�anningsfall �over ledare
D�a n�atet belastas och det g�ar en str�om blir det sp�anningsfall �over ledningar p�a grund av
dess impedans [22]. Ledningars impedans best�ar av en resistans och reaktans. Resistansen
best�ams av materialets resistivitet, l�angden samt tv�arsnittsarean. Den kapacitiva delen kom-
mer fr�an det elektriska f�alt som uppst�ar mellan faserna samt mellan fas och jord. Elektriska
laddningar samlas p�a ledarnas yta, p�a grund av det elektriska f�altet, vilket leder till att dem
beter sig som shuntkapacitanser. Str�omen genom ledare skapar �aven magnetf�alt l�angs dess
l�angd, vilket i sin tur inducerar en sp�anning och detta beter sig d�a som en serieinduktans.
F�or kortare ledningar kan shuntkapacitansen f�orsummas och d�a f�as schemat i �gur 16.
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Figur 16: Ekvivalent schema f�or kort ledning

Impedansen (Z) i �gur 16 ger upphov till ett sp�anningsfall (�V ) �over komponenterna [35].

Z = R+ jXL (11)

�V = RI + jXLI (12)

Fasl�aget f�or sp�anningsfallet best�ams av fasen f�or str�ommen (I) som �ar induktiv, detta kan
visualiseras som ett visardiagram enligt �gur 17 [22]. Det l�angsg�aende sp�anningsfallet f�or

Figur 17: Sp�anningsfallet i form av ett visardiagram [22]

en fas kan ber�aknas som

Ul�angsf = RIcos(’) +XLIsin(’) (13)

D�a sp�anningsfallet �ar litet i relation till den dimensionerande sp�anningen �ar det
l�angssp�anningsfallet som har en st�orre inverkan p�a absolutbeloppet och tv�arsp�anningsfallet
p�a fasl�aget, vilket betyder att �Vf kan approximeras till Ul�angsf . Med ekvation 7 och 8 �ar
det m�ojligt att skriva om sp�anningsfallet i 13 likt nedan.

p
3 ��Vf � Uh =

p
3Uh � (RIcos(’) +XLIsin(’))

�V � Uh = RP +XQ
(14)
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�V =
RP +XQ

Uh
(15)

Det �ar allts�a m�ojligt att styra sp�anningen i punkten V1 genom att reglera e�ekterna. Detta
eftersom V1 kan ber�aknas med hj�alp av sp�anningsfallet enligt

V1 = V2 + �V = V2 +
RP +XQ

V2
(16)

2.5.1 Sp�anningsvariationer

Very Short Variations, �aven f�orkortat VSV, �ar ett m�att vars uppgift �ar att kvanti�era
sp�anningsvariationerna i tidsintervallet 3 sekunder till 10 minuter [36] [10]. Just 3 sekunder
anv�ands eftersom det �ar en standard i IEC 61000-4-30 vilket �ar en internationell standard
f�or elektromagnetisk kompatibilitet. En undre gr�ans p�a 3 sekunder �nns det dock inga
tekniska sk�al f�or att anv�anda i metoden. VSV j�amf�or tiominuter och tresekunders rms-
v�arden. Ett h�ogre VSV-v�arde kan till exempel leda till f�ors�amring hos elektriska produkter
och f�or�andring i moment f�or elmotorer. Vsh, som �ar tiominutersv�ardet, ber�aknas som rms-
v�arde av tresekundersv�ardena Vvs under den f�oreg�aende tiominuters perioden.

Vsh(tk) =

vuut 1
N

kX

i=k�N+1

V 2
vs(ti) (17)

tk �ar det sista tidssamplet under den tiominutersperioden och N �ar antalet tresekunder-
ssampel. Tresekunders VSV (�Vvs) �ar de�nierat som

�Vvs(tk) = Vvs(tk)� Vsh(tk) (18)

d�ar Vsh uppdateras var tredje sekund och ber�aknas enligt ekvation 17. Tiominuters VSV
(�Vsh) ber�aknas utifr�an v�ardena fr�an ekvation 18 enligt f�oljande

�Vsh(tk) =

vuut 1
N

kX

i=k�N+1

�V 2
vs(ti) (19)

tk �ar likt tidigare slutet av tiominutersperioden.

2.6 Passning av modeller
F�or att kvanti�era hur v�al simuleringen av en modell fungerar j�amf�ort med verkliga
m�atningar �nns det en del olika metoder f�or att ge detta ett v�arde. De fyra metoder som
detta arbete anv�ander sig av �ar Chi-squared (�2), mean absolute error (MAE), normalized
mean absolute error (NMAE) samt normalized root mean squared error (NRMSE).

� Chi-squared - Chi testet ber�aknas enligt

�2 =
1
n

nX

i=1

(Oi � Ei)2

Ei
(20)

d�ar n �ar antalet v�arden i m�atserien, E de simulerade v�ardena och O de uppm�atta [37].
I summan ber�aknas di�erensen mellan m�atv�ardena och simuleringen vilket betyder att
en liten skillnad mellan dem ger ett l�agt chi v�arde. Med andra ord beskriver modellen
verkligheten perfekt om chi v�ardet �ar noll.
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� Mean absolute error - Denna metod ber�aknar ett normaliserat medelv�arde av skill-
naderna mellan m�atningarna och simuleringen [31,38].

MAE =
1
n

nX

i=1

jOi � Eij (21)

En nackdel med denna metod �ar att den beror p�a storleken av v�ardena och inte den
relativa skillnaden mellan dem.

� Normalized mean absolute error - Detta �ar samma metod som MAE f�orutom att
summan normaliseras s�a att storleken p�a m�atv�ardena inte har samma inverkan.

NMAE =
1
n �O

nX

i=1

jOi � Eij (22)

Normaliseringsfaktorn ( �O) �ar di�erensen mellan det st�orsta och minsta v�ardet i m�atse-
rien, med andra ord �ar �O = Emax � Emin.

� Normalized root mean squared error - Denna metod �ar mycket lik NMAE och
ber�aknas som f�oljande [31,38].

NRMSE =
1
�O

rPn
i=1(Oi � Ei)2

n
(23)

Skillnaden �ar att stora avvikelser mellan simulering och m�atning har en st�orre inverkan
p�a grund av att di�erensen mellan dem nu tas i kvadrat vilket betyder att resultatet
blir proportionellt till detta.

En nackdel med de tv�a senare metoderna �ar att dem reagerar kraftigt p�a v�arden som sticker
ut fr�an m�angden vilket kan g�ora dem mindre l�ampliga.

2.7 Omv�arldsanalys sp�anning och frekvensreglering
L�ander som Storbritannien, Danmark, Irland, Filippinerna, Spanien, Tyskland och
Sydafrika har krav att vindkraftverk ska kunna reglera sin aktiva e�ekt f�or att hj�alpa
frekvensbalansen [39], [40]. Samtliga l�ander kr�aver att producerad e�ekt ska minskas linj�art
vid f�or h�oga frekvenser. Alla utom Filipinerna kr�aver �aven att vindkraftverk ska ha en
e�ektreserv redo vid frekvensfall.

European Network of Transmission System Operators for Electricity (ENTSO-E) �ar
en sammanslutning av europeiska stamn�atsf�oretag med uppgift att underl�atta arbetet kring
eln�at och dess stabilitet [41]. ENTSO-E sl�appte 2016 krav f�or alla generatorer, Require-
ments for Generators (RfG), som ansluts till eln�atet med olika detaljer f�or alla omr�aden
i EU [42]. Ett av kraven �ar att alla vindkraftsparker ska kunna minska sin produktion
linj�art vid f�or h�og frekvens p�a n�atet, de�nierat som Limited Frequency Sensitivity Mode
for Over-frequencies (LFSM-O). Reglerna f�or LFSM-O best�ams av stamn�atsf�oretagen
men e�ektregleringen m�aste b�orja verka inom 30 sekunder n�ar frekvensen �overstiger ett
tr�oskelv�arde mellan 50,2 - 50,5 Hz. Tv�a l�ander vars vindkraftverk redan f�oljer dessa nya
riktlinjer �ar Storbritannien och Tyskland. I Storbritannien ska alla vindkraftverk minska
sin aktiva e�ekt linj�art vid frekvenser �over 50,4 Hz, och ska �aven kunna �oka sin produktion
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vid frekvenser under 49,5 Hz vilket kr�aver underproduktion. Ut�over det ska 10 % av
produktionen reserveras till att balansera frekvensen runt 50 Hz. Tyskland kr�aver att
vindkraftverk reserverar 2 % av produktionen f�or att bidra med frekvensbalansering n�ar
frekvensen �ar utanf�or 50 � 0,2 Hz, d�ar e�ekten ska �andras linj�art [40].

I m�anga l�ander �ar det ett krav p�a vindkraften att den ska kunna hj�alpa till med att
absorbera samt leverera reaktiv e�ekt f�or att h�alla sp�anningen inom ett godk�ant inter-
vall [43]. Exempel p�a l�ander med detta krav �ar Danmark, Tyskland och Kina. Figur 18
illustrerar detta krav med en kurva som uppfyller alla Europas eln�at. Kravet �ar i form
av en relation mellan producerad aktiv och tillg�anglig reaktiv e�ekt d�ar vindkraftverket
ska ha m�ojligheten att r�ora sig inom �guren l�angs den reaktiva skalan vid alla tidpunkter.
Kurvan �ar normerad med m�arke�ekten (Pn) f�or att kunna anv�andas p�a alla vindkraftverk.

Figur 18: PQ-kurva godk�and i hela EU [44]

I Kina �ar det �aven tvunget att installera en reaktiv e�ektkompenseringsenhet om den reak-
tiva e�ekten inte uppn�ar det best�amda kravet. I omr�aden med n�atkoderna National Grid
(Storbritannien), Eirgrid (Irland) och TenneT (Tyskland) �ar det tvunget f�or vindfarmar att
man�ovrera inom sin PQ-pro�l p�a tre olika arbetss�att [39]. Dessa tre arbetss�att �ar reaktiv
e�ekt kontroll, e�ektfaktor kontroll och sp�annings kontroll. F�or reaktiv e�ekt kontroll �ar
den reaktiva e�ekten satt till ett visst v�arde utan att ta h�ansyn till den aktiva e�ekten eller
sp�anningen. E�ektfaktor kontroll betyder att e�ektfaktorn, som �ar en relation mellan aktiv
och reaktiv e�ekt, ska h�allas konstant. F�or sp�anningskontroll varieras den reaktiva e�ekten
f�or att h�alla sp�anningen stabil. I tabell 1 visas speci�kationer f�or sp�anningskontroll som
olika transmission system operators (TSO) har p�a vindfarmar.
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Tabell 1: Sp�anningskontrolls speci�kationer f�or olika TSO:er i Europa
[39]

TSO Sp�anningsintervall [pu] Sp�anningsfall Reglerhastighet
National Grid 0.95-1.05 2-7 % 5 s

Eirgrid - 1-10 % 90 % p�a 1 s
TenneT 0.95-1.05 2-5 % 90 % p�a 5 s

TSO:n s�atter ett sp�anningsintervall utifr�an den nominella sp�anningen och sedan �aven
ett procentuellt sp�anningsfall. TenneT har till exempel ett procentuellt sp�anningsfall p�a
2-5 % vilket betyder att om sp�anningen antingen faller eller �okar med dessa procent ska
vindkraftverket kunna producera maximal reaktiv e�ekt enligt PQ-kurvan. F�or Eirgrid och
TenneT ska 90 % av sp�anningsf�or�andringen ske p�a 1 respektive 5 sekunder och f�or National
Grid ska full f�or�andring ske p�a 5 sekunder.

Vid en allm�an analys av omv�arldens metoder f�or att s�akerst�alla det reaktiva e�ekt-
behovet framg�ar det att ers�attning och avgifter i stor utstr�ackning �ar administrativt
best�amda direkt i anslutningsavtal [26]. Danmark och Storbritannien �ar dock undantag,
�aven om Storbritannien �aven har administrativ ers�attning, d�ar det �nns marknadsbaserade
modeller som tar in anbud. En del TSO:er har som krav p�a producenter att leverera
tj�ansten utan ers�attning, andra har ers�attning f�or installerad kapacitet och en del f�or
aktivering av tj�ansten. Det �nns ingen priss�attning som tar h�ansyn till varaktighet eller
responstid som det g�or f�or frekvensreglering.
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3 Metod
Projekts tillv�agag�angss�att bestod av tre stadier: litteraturstudie, simuleringar av modeller
och slutligen styrning samt m�atning p�a vindkraftverket. I litteraturstudien unders�oktes
olika strategier f�or att frekvens- samt sp�anningsreglera med vindkraftverk. Utefter denna
studie utevecklades modeller f�or att simulera vindraftverkets beteende d�a strategierna �ar i
bruk. N�ar simuleringarna betedde sig som �onskat implementerades metoderna p�a Chalmers
vindkraftverk f�or att utf�ora verkliga m�atningar. Med hj�alp av m�atning och simulering
analyserades modellerna och deras design f�orb�attrades.

3.1 Litteraturstudie
Arbetet med detta projekt tog sin start i att samla in information om det aktuella �amnet och
grunden till teorin lades. Arbetet behandlar det svenska eln�atet och dess funktion, d�arf�or
unders�oktes eln�atets frekvens- och sp�anningsbeteende samt hur vindkraft har en inverkan
p�a detta. D�a m�alet �ar att, med vindkraft, hj�alpa till med frekvens- och sp�anningsreglering
studerades hur de nuvarande st�odtj�ansterna �ar utformade f�or att sk�ota detta arbete. P�a
sp�anningssidan �nns det i dagsl�aget inga st�odtj�anster i Sverige vilket ledde till att litter-
aturstudiens fokus lades p�a omv�arlden och hur de g�ar till v�aga p�a denna front. Detta f�or att
unders�oka m�ojliga v�agar fram�at f�or Sveriges sp�anningsreglering och hur vindkraft kan bidra.

D�arefter studerades olika strategier samt metoder f�or frekvens och sp�anningsreglering
med vindkraft. Utifr�an de olika st�odtj�ansterna f�or frekvensreglering valdes l�amplig metod
som projektet sedan analyserade. Som tidigare n�amnts �nns det, i Sverige, inga st�odtj�anster
f�or sp�anningsreglering, vilket ledde till att egna st�odtj�anster utvecklades f�or detta arbete
och utifr�an dessa utgick sedan metoden.

3.2 St�odtj�anster f�or sp�anningsreglering
D�a det, i Sverige, inte �nns n�agon utformad st�odtj�anst f�or sp�anningsregleringen och reaktiv
e�ekt konsumtion/produktion bildas tre potentiella st�odtj�anster som utifr�an vindkraftver-
kets f�orm�aga sedan utv�arderas efter. Dessa metoder �ar:

1. St�andigt reglera mot b�orv�ardet 400 V med tillg�anglig reaktiv e�ekt

2. D�a sp�anningen �ar utanf�or intervallet 400 �5 V ska regleringen starta inom 5 sekunder,
samtidigt som PQ-kurvan f�or National Grid i �gur 19 implementeras

3. D�a sp�anningen �ar utanf�or intervallet 400 �5 V ska regleringen starta inom 5 sekunder
med tillg�anglig reaktiv e�ekt

Nummer ett utformades f�or att unders�oka vad som �ar m�ojligt om vindkraftverket st�andigt
reglerar med den tillg�angliga e�ekten. Nummer tv�a �ar utformad f�or att efterlikna tekniker
som anv�ands i �ovriga Europa. Det �ar p�a grund av detta som den reaktiva e�ektkapaciteten
ska f�olja n�atkoden f�or National Grid samtidigt som full utstyrning p�a 5 sekunder ska efter-
str�avas [39].
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Figur 19: PQ-kurva f�or National Grid

Metod 3 efterliknar metod 2 d�ar skillnaden �ar att den reaktiva e�ekten inte begr�ansas utan
hela kapaciteten �ar till�aten att anv�andas. I resterande del av rapporten kommer dessa tre
st�odtj�anster ben�amnas som metod 1, 2 och 3.

3.3 Impedans mellan vindkraftverk och eln�at
F�or att bruka de ekvationer som f�orklarades i teorin och anv�ands i kommande avsnitt
kr�avs det k�anda v�arden p�a impedanserna mellan vindkraftverket och transformatorn. P�a
Bj�ork�o kan dessa impedanser beskrivas enligt f�oljande �gur.

Figur 20: Impedanser mellan vindkraftverk och eln�at ute p�a Bj�ork�o [45]

Med parametrarna, som kan ses i tabell 2, ber�aknas kabelimpedanserna enligt

Zkabel = (R+ j2�fL) � l�angd (24)
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Tabell 2: Tabell �over kabelparametrarna [46], [47]

Kabel Ledararea [mm2] L�angd [km] Resistans (R) [
/km] Induktans (L) [mH/km]
1 240 0,2 0,125 0,22
2 150 0,06 0,206 0,22
3 150 0,06 0,206 0,22

P�a transformatorns h�ogsp�anningssida �ar kortslutningsstr�ommen IKS = 5194 A vilket bety-
der att Zn�at �overtransponerat till l�agsp�anningssidan blir

Zn�at = j
VHSp
3IKS

� (
VLS
VHS

)2 (25)

D�ar VHS och VLS �ar sp�anningen p�a h�og respektive l�agsp�anningssidan. F�or n�atets impedans
har approximationerna gjorts att den har induktiv karakt�ar samt att resistansen �ar f�orsum-
bar. Transformatorn har en m�arke�ekt ST = 315 kVA och en relativ impedans Uk = 4:2%
vilket g�or att dess reaktans XT ber�aknas enligt

XT = j
V 2
LS
ST
� Uk (26)

Samtliga impedanser adderades till ett ekvivalent schema i �gur 21 d�ar Z = 49; 7+j46; 3m


Figur 21: Ekvivalent schema f�or impedansen mellan vindkraftverk och
eln�at [45]

3.4 Modell och simulering
I f�oljande kapitel f�orklaras metoderna som anv�ands f�or b�ade frekvens och sp�anningsreglering,
samt hur simuleringsmodellerna �ar uppbyggda.

3.4.1 Modell f�or frekvensreglering

M�alet med frekvensregleringen var att reglera den aktiva e�ekten fr�an vindkraftverket i
f�orh�allande till frekvensen p�a eln�atet genom att styra hur mycket vind som spills. Figur 22
visar en �oversiktsbild p�a modelleringen som anv�andes f�or frekvensregleringen.
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Figur 22: �Oversiktsbild �over vindkraftverkets modellering f�or frekven-
sreglering

I blocket "Spilla vind", innuti "Vindkraftverk och styrsystem", fr�an �gur 8 justeras detta
enligt �gur 23 d�ar modellen framtagen i [31] anv�andes som utg�angspunkt f�or st�odtj�ansterna
FCR-N, FCR-D upp och FCR-D ned. Eln�atets frekvens g�ar in i de olika blocken f�or
st�odtj�ansterna och �overs�atts d�ar till hur mycket e�ekt som ska spillas fr�an vinden. Pspill
ger m�ojlighet till att manuellt st�alla in det �onskade spillet. Signalen Mode anger vilken
st�odtj�anst som anv�andes under m�atningen och switcharna g�or s�a att simuleringen anv�ander
samma st�odtj�anst.

26



Figur 23: Reglerblocket "Spilla vind" som styr vilken spillfaktor, samt
den minsta till�atna bladvinkeln som anv�ands i simuleringen utifr�an
eln�atets frekvens och vindkraftverkets tillg�angliga e�ekt

I �gur 24 visas blocket f�or FCR-N d�ar insignalen �ar frekvensen som j�amf�ors med det �onskade
v�ardet 50 Hz. Di�erensen matas sedan igenom ett l�agpass�lter som anpassats f�or att vara s�a
tr�ogt som m�ojligt utan att systemet blir f�or l�angsamt f�or att kunna f�olja kraven p�a FCR-N.
Den �ltrerade signalen blir sedan delad i tv�a d�ar den f�orsta skalas upp direkt och den andra
blir deriverad f�or att kontrollera s�a �andringen av frekvensen inte blir f�or stor. Slutligen
skalas signalen upp och sl�as ihop med grundskillnaden, det som vindkraftverket ska spilla
vid 50 Hz, och limiteras sedan mellan v�ardena 0 och �10000 innan den byter tecken till ett
positivt v�arde.

Figur 24: Reglerblocket "Frekvensstyrd FCR-N" som styr spilld e�ekt
anpassad efter st�odtj�ansten FCR-N

Styrningen f�or FCR-D upp visas i �gur 25. Frekvensen subtraheras med den �onskade
frekvensen p�a 49,9 Hz, det �ovre gr�ansv�ardet f�or st�odtj�ansten, f�or att sedan kontrolleras
s�a att frekvensen inte ligger �over frekvensintervallet f�or FCR-D upp. Di�erensen behandlas
sedan p�a ett liknande vis som f�or FCR-N, med skillnaden att det anv�ands ett l�agpass�lter
som till�ater snabbare signalf�or�andringar samt att signalen limiteras mellan v�ardena 0 och
�5000 innan teckenbytet.
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Figur 25: Reglerblocket "Frekvensstyrd FCR-D (upp)" som styr spilld
e�ekt anpassad efter st�odtj�ansten FCR-D upp

Styrningen f�or FCR-D ned visas i �gur 26. Frekvensen subtraheras med den �onskade
frekvensen p�a 50,1 Hz, det undre gr�ansv�ardet f�or st�odtj�ansten, f�or att sedan kontrolleras
s�a att frekvensen inte ligger under frekvensintervallet f�or FCR-D ned. D�arefter behandlas
signalen likv�ardigt som f�or FCR-D upp, d�a de har samma krav p�a responstid, med skill-
naden att ingen grundskillnad subtraheras. Detta p�a grund av att vindkraftverket enbart
ska spilla vind d�a frekvensen �overstiger 50,1 Hz n�ar FCR-D ned anv�ands.

Figur 26: Reglerblocket "Frekvensstyrd FCR-D (ned)" som styr spilld
e�ekt anpassad efter st�odtj�ansten FCR-D ned

3.4.2 Modell f�or sp�anningsreglering

Chalmers vindkraftverk �ar frist�allt fr�an eln�atet med en frekvensomformare vilket inneb�ar
att det inte �ar direkt kopplat till eln�atet. Detta betyder att det �ar kraftelektroniken i
frekvensomformaren som styr e�ekten som vindkraftverket levererar. Med andra ord �nns
m�ojligheten att reglera relationen mellan aktiv och reaktiv e�ekt oberoende av varandra,
vilket �ar �onskv�art d�a sp�anningen vid vindkraftverket kan styras med hj�alp av den reaktiva
e�ekten enligt ekvation 16. Det �ar viktigt att understryka att det inte g�ar att ha ett
negativt aktivt e�ekt
�ode mellan frekvensomformaren och generatorn d�a det sitter dioder
d�ar som f�orhindrar 
�ode �at generatorns h�all. Det �ar dock negativt 
�ode mellan eln�atet
och frekvensomformaren d�a vindkraftverket �ar avst�angt och anl�aggningen konsumerar mer
e�ekt �an det producerar.

En �oversiktlig bild av hela systemet kan ses i bilagor �gur A.3. Modellen har sin
grund fr�an metoder beskrivna i [43], [48] och �ar sedan anpassad efter f�oruts�attningarna. En
schematisk bild �over systemets principiella uppbyggnad kan ses i �gur 27.
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Figur 27: Principiell �oversikt f�or sp�anningsregleringen

Kortfattat s�a j�amf�ors vindkraftverkets sp�anning (V ) med ett �onskat v�arde (Vb�or), utifr�an
denna skillnad ber�aknas ett referensv�arde f�or den reaktiva e�ekten. Detta v�arde g�ar sedan
genom en PI-regulator och en styrsignal skickas till frekvensomformaren som f�or�andrar
sp�anningen.

De tre reglermetoderna som projektet arbetar utifr�an delas upp i tv�a block ben�amnda
"Metod 1" och "Metod 2/3", vilket kan ses i den �oversiktliga bilden i bilagor. Sp�anningen
vid vindkraftverket best�ams av n�atets sp�anning samt e�ekt
�odet. F�or att modellera detta
m�ats b�ade n�atsp�anning och den aktiva e�ekten och �ar inkommande signaler till simulerin-
gen. M�atdatan f�or sp�anningen �ar loggad i tolv timmars intervall, d�a vindkraftverket inte
�ar i drift, medan m�atdatan f�or den aktiva e�ekten enbart �ar f�or en period p�a ungef�ar 4
timmar. F�or att f�a ett lika l�angt intervall f�or den aktiva e�ekten �ateranv�ands samma
m�atperiod s�a m�anga g�anger s�a att ett tolvtimmars intervall fylldes ut. Detta g�ors f�or
att f�a en l�angre �oversikt samt f�or att l�angre tidsperioder kr�avs till VSV-ber�akningarna.
Samplingsintervallen f�or de tv�a olika m�atserierna inte �ar den samma utan den aktiva
e�ekten samplas fyra g�anger s�a snabbt och d�a blir �aven denna vektor fyra g�anger s�a stor
f�or att t�acka samma tidsperiod.

I blocket "Metod 1", som kan ses i �gur 28, j�amf�ors Vb�or med V f�or att f�a fram dif-
ferensen mellan de tv�a. Med bland annat denna di�erens ber�aknas och regleras sedan
den reaktiva e�ekten Q. Den reaktiva e�ekten multipliceras dessutom med 0.98 f�or att
frekvensomformaren inte skall g�a p�a full drift och l�osa ut s�akringen.

Figur 28: Inre schema f�or blocket "Metod 1"

Qb�or ber�aknas utifr�an en omskrivning av ekvation 16 d�ar det �aven tas h�ansyn till �V .
Ber�akningen visas i �gur 29.
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Figur 29: Inre schema f�or blocket "Ber�akning av Q"

Detta b�orv�arde �ar tvunget att begr�ansas till den tillg�angliga reaktiva e�ekten, vilket best�ams
av m�angden aktiv e�ekt vindkraftverket producerar i momentet. Sambandet mellan de tv�a
e�ekterna beskrivs i ekvation 9 d�ar frekvensomformaren har den skenbara e�ektkapacitet
40 kVA. F�or att �aven ha m�ojligheten att unders�oka hur en frekvensomformare med st�orre
kapacitet hade p�averkat systemet �nns m�ojligheten till det genom att �andra den skenbara
e�ektkapaciteten i �gur 30, d�ar den tillg�angliga reaktiva e�ekten ber�aknas.

Figur 30: Inre schema f�or blocket "Ber�akning av tillg�anglig Q"

Enligt �gur 28 regleras sedan det begr�ansade b�orv�ardet av en PI-regulator. Det inre schemat
f�or PI-regulator kan ses nedan i �gur 31. Reglerparametrarna valdes till Kp = 0; 2 och
Ki = 1; 5 utefter tester d�ar systemets beteende studerades vid olika v�arden p�a konstan-
terna. D�a m�atutrustningen p�a vindkraftverket medelv�ardesbildar �over tio n�atperioder,
vilket motsvarar 0,2 s, och sedan uppdaterar v�ardena �ar d�ar motsvarande f�ordr�ojning och
ber�akning i �aterkopplingsloopen. Frekvensomformarens beteende som enligt �gur 31 �nns
med i regleringen f�orklaras n�armare i kommande kapitel.
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Figur 31: Inre schema f�or blocket "PI regulator"

N�asta steg i modellen �ar val av st�odtj�anst, vilket sker med omkopplaren efter blocket
"Metod 1" som kan urskiljas i �oversiktsbilden. Beroende p�a vilken st�odtj�anst som �ar
vald g�ar antingen den reaktiva e�ekten direkt till blocket "V med reglering", d�ar den nya
sp�anningen ber�aknas, eller till blocket "Metod 2/3".

Som tidigare n�amnt begr�ansas den reaktiva e�ekten i metod 2 av PQ-kurvan f�or
National Grid, vilket implementeras i �gur 32. Vilket omr�ade av kurvan som �ar aktivt
styrs av en variabel omkopplare som reagerar p�a relationen mellan m�arkefekten Pn och
den aktiva e�ekten P . Om relationen P=Pn �ar �over 0,2 v�aljes signalen d�ar Qmax ber�aknas
enligt

Qmax = Pn �
1
3

(27)

annars g�ar signalen med Qmax = 0; 05 � Pn genom ist�allet.
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Figur 32: Inre schema f�or blocket "Metod 2/3"

Det �ar m�ojligt att byta mellan metod 2 och 3 genom att �andra omkopplare nummer tv�a.
Omkopplarens �ovre l�age, som enbart sl�apper igenom den reaktiva e�ekten utan n�agon
begr�ansning, �ar f�or metod 3 och det undre f�or 2. B�ada dessa metoder ska enbart aktiveras
utanf�or intervallet 400 �5 V vilket regleras i �gur 33

Figur 33: Inre schema f�or blocket "Start/stop"

F�or att veta om sp�anningen �ar innanf�or eller utanf�or intervallet anv�ands den icke reglerade
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sp�anningen, vilken ber�aknas med ekvation 16 d�a den reaktiva e�ekten �ar satt till noll. Denna
sp�anning �ltreras med ett andra eller f�orsta ordningens l�agpass�lter vid gr�ansfrekvensen
0,015 Hz respektive 0,2 Hz. Filtreringen g�ors f�or att f�orhindra att modellen reagerar p�a
snabba variationer kring intervallets gr�anser. Exempelvis �ar det inte �onskv�art att reglerin-
gen startar om sp�anningen g�ar under 395 V i en sekund och sedan upp igen. �Aven h�ar
anv�ands en variabel omkopplare f�or att antingen sl�appa igenom reaktiv e�ekt, om den abso-
luta skillnaden mellan �ltrerad sp�anning och b�orv�arde �ar st�orre �an 5 V, eller inte reglera alls.

D�a det �ar �onskv�art f�or resultatet att unders�oka hur v�al regleringen fungerar ber�aknas �aven
sp�anningen vid vindkraftverket med Q = 0 utefter ekvation 16 i blocket "V utan reglering".
Detta f�or att kunna j�amf�ora hur reglerad sp�anning och icke reglerad sp�anning skiljer sig �at.

I blocket "Ber�akning f�orlust ledning", vars inre schema kan ses nedan i �gur 34,
ber�aknas �overf�oringsf�orlusterna mellan vindkraftverk och transformator enligt ekvation 10.
Blocket ber�aknar b�ade f�orlusterna d�a sp�anningen regleras och d�a den inte regleras f�or att
ha m�ojligheten att j�amf�ora dem.

Figur 34: Inre schema f�or blocket "Ber�akning f�orlust ledning"

F�or att illustrera hur mycket reglerbar sp�anning modellerna kan bidra med anv�ands blocket
"Tillg�anglig reglerbar V" som visas i �gur 35. Ber�akningen utg�ar ifr�an ekvation 16 men tar
enbart h�ansyn till den tillg�angliga reaktiva e�ekten. Sp�anningen delas upp i tv�a signaler,
en positiv och en negativ, f�or att visa att den reaktiva e�ekten �aven kan vara av negativ
karakt�ar d�a sp�anningen beh�over regleras ned.

Figur 35: Inre schema f�or blocket "Tillg�anglig reglerbar V"
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Samma princip anv�ands f�or samtliga metoder, det �ar enbart insignalen "Tillg�anglig Q" som
f�or�andras.

3.5 Frekvensomformarens tr�oghet
F�or att f�a en god likhet mellan simulering och verkligheten har �aven frekvensomformarens
tr�oghet tagits i beaktning. Frekvensomformaren har en f�ordr�ojning p�a 20 ms och sedan en
linj�ar stegring p�a ungef�ar 60 ms vilket kan ses i Bilagor �gur A.1 och A.2. Detta stegsvar
kan approximeras med f�orst en f�ordr�ojning och sedan ett f�orsta ordningens system likt
f�oljande [49].

F (s) =
1

1 + Tfs
=

1
1 + 0:025s

(28)

Tf �ar en tidskonstant som motsvarar hur l�ang tid det tar f�or systemet att uppn�a 63 % av
sitt slutgiltiga v�arde. Konstanten erh�olls till Tf = 25 ms genom att approximera var p�a
tidsaxeln detta skedde.

F�or att s�akerhetsst�alla att frekvensomformarens simulerade tr�oghet efterlikna det
verkliga stegsvaret plottades simuleringen i �gur 36a. Det kan avl�asas att stegsvaret vid
80 ms har uppn�att ungef�ar 90 % av sitt slutv�arde vilket kan anses vara godtyckligt och
tillr�ackligt likt frekvensomformaren faktiska beteende. De f�orsta 20 ms, d�ar stegsvaret inte
reagerar, moduleras med hj�alp av ett f�ordr�ojningsblock vilket kan ses i �gur 36b.
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(a) Simulering

(b) Blockschema

Figur 36: Blockschema samt simulering av stegsvar f�or frekvensomfor-
maren

3.6 Implementering av sp�anningsmodell
Implementationen av modellen p�a vindkraftverket ser annorlunda ut j�amf�ort med den tidi-
gare beskrivna simuleringsmetoden. Skillnaden �ar att i simuleringsmodellen ligger m�atpunk-
ten i n�atets sp�anning och sedan ber�aknas sp�anningen vid vindkraftverket medan f�or imple-
mentationen p�a vindkraftverket �ar det p�a motsatt vis. I bilagor �gur A.4 visas en �overgri-
pande bild av schemat p�a implementationen.
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4 Resultat
Nedan presenteras resultatet f�or projektets olika delar frekvens och sp�anningsreglering. Re-
sultatet f�or frekvensreglering kommer visa vindkraftverkets f�orm�aga att hj�alpa till med
st�odtj�ansterna FCR-N, FCR-D upp samt FCR-D ned medans f�or sp�anningsreglering un-
ders�oks de tre st�odtj�ansterna projektet f�oreslagit. Resultatet fr�an m�atningarna kommer
att presenteras samt j�amf�oras med modellen och �aven resultat fr�an enbart simuleringar
unders�oks.

4.1 Simuleringar frekvensreglering
De simulerade frekvensresultaten fokuserade p�a att visa hur Chalmers vindkraftverk
kunde bidra med st�odtj�ansterna FCR-N, FCR-D upp, samt FCR-D ned. Eftersom de
st�odtj�ansterna verkar i olika frekvensintervall anv�andes en frekvenssignal till FCR-N och
en annan till FCR-D upp och ned. Under samtliga simuleringar anv�andes en konstant vind
p�a 12 m/s f�or att s�akerst�alla att modellens tillg�angliga e�ekt l�ag p�a 25000 W, vilket �ar vin-
dkrafteverkets m�arke�ekt. Detta f�or att enbart ha frekvensens p�averkande variabeln under
simuleringen.

4.1.1 FCR-N

Till en b�orjan gjordes rena simuleringar d�ar vinden antogs till ett konstant v�arde p�a 12 m/s
vilket gav en konstant tillg�anglig e�ekt p�a 25 kW. Detta i kombination med en stegformad
frekvenssignal �ask�adliggjorde grundtanken med frekvensregleringen. I �gur 37 visas hur
mycket e�ekt modellen spillde med ovanst�aende metod. Frekvensen gjorde ett steg fr�an 50
Hz till 50,1 Hz vilket resulterade i att den spillda e�ekten �andrades fr�an 5000 W till 10000
W p�a mindre �an 180 sekunder vilket �overensst�ammer med kraven f�or FCR-N att ge 100 %
inom 3 minuter. Det g�ar �aven att se att den spillda e�ekten �overstiger 8150 W inom 30
sekunder vilket �aven det �overst�ammer med kravet att ge 63 % inom 30 sekunder.
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Figur 37: Simulerad spilld e�ekt med st�odtj�ansten FCR-N i den undre
grafen d�ar frekvenssignalen, i den �ovre grafen, �ar ett steg fr�an 50 Hz till
50,1 Hz

Figur 38 visar att modellen spillde mindre n�ar frekvensen understeg 50 Hz. I denna simu-
leringen gjorde frekvensen en steg�andring fr�an 50 Hz till 49,9 Hz vilket gjorde att den spillda
e�ekten �andrades fr�an 5000 W till 0. �Aven h�ar uppfyllde modellen tidskraven f�or FCR-N.

Figur 38: Simulerad spilld e�ekt med st�odtj�ansten FCR-N i den undre
grafen n�ar frekvensensignalen, i den �ovre grafen, �ar ett steg fr�an 50 Hz
till 49,9 Hz

Modellen simulerades sedan med en uppm�att frekvenssignal som hade manipulerats f�or att
ha en st�orre variation i intervallet 49,9 - 50,1 Hz. Figur 39 visar frekvenssignalen i den
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�ovre grafen och den spillda e�ekten i den undre, d�ar de avvikande v�ardena i b�orjan �ar p�a
grund av att modellen tar h�ansyn till vindkraftverkets uppstartssekvens. Det g�ar att se att
modellen spillde mer �an 5000 W de perioder som frekvensen l�ag �over 50 Hz och att den
spillde mindre �an 5000 W d�a frekvensen l�ag under 50 Hz. Vid tidpunkten 900 s s�a var �aven
den spillda e�ekten lika med 0 d�a frekvensen l�ag under 49,9 Hz en l�angre period. Allt detta
st�ammer �overens med hur st�odtj�ansten FCR-N ska fungera.

Figur 39: Simulering av Chalmers vindkraftverk med en varierande
frekvens d�a st�odtj�ansten FCR-N anv�ands. �Ovre grafen visar frekvensen
och den undre grafen visar den simulerade spillda e�ekten

I �gur 40 visas den tillg�angliga e�ekten och den producerade e�ekten fr�an samma simulering
som tidigare samt i �gur 41 visas bladvinkeln d�ar b�ada �gurerna visar samma tidintervall
som �gur 39. Den producerade e�ekten blev mindre och bladvinkeln st�orre d�a modellen
spillde mer e�ekt.
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Figur 40: Simulering av Chalmers vindkraftverk med en varierande
frekvens. De simulerade v�arden f�or tillg�anglig e�ekt visas i orange och
producerad e�ekt i r�od

Figur 41: Simulering av Chalmers vindkraftverk med en varierande
frekvens. Grafen visar den simulerade bladvinkeln

4.1.2 FCR-D

Stegsvaret fr�an FCR-D upp g�ar att se i �gur 42. Frekvensen, som visas i den �ovre grafen,
gjorde ett steg fr�an 49,9 Hz till 49,5 Hz vid tidpunkten 3536 s och den spillda e�ekten, i
den undre grafen, gick d�a fr�an 5000 W till 0 W inom 30 s samt att den n�adde 2500 W inom
5 s. Detta visade att modellen uppfyller kraven f�or FCR-D upp att ge ut 50 % och 100 %
av dess e�ekt inom 5 s respektive 30 s.
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Figur 42: Stegsvaret fr�an modellen n�ar FCR-D upp anv�andes.
Frekvensen visas i den �ovre grafen och den spillda e�ekten i den un-
dre grafen

Figur 43 visar stegsvaret f�or FCR-D ned i den undre grafen n�ar frekvensen gjorde ett steg
fr�an 50,1 Hz till 50,5 Hz vid tidpunkten 1178 s, den �ovre grafen. Den spillda e�ekten gick d�a
fr�an 0 W till 5000 W och likv�ardigt som f�or FCR-D upp s�a gjorde den det inom tidskraven
f�or FCR-D.

Figur 43: Stegsvaret fr�an modellen n�ar FCR-D ned anv�andes.
Frekvensen visas i den �ovre grafen och den spillda e�ekten i den un-
dre grafen

Modellen simulerades �aven med en uppm�att frekvenssignal som modi�erades f�or att ge st�orre
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utslag i respektive frekvensomr�ade f�or FCR-D upp och ned. Figur 44 visar den spillda
e�ekten fr�an modellen n�ar FCR-D upp anv�andes i den undre grafen och d�ar frekvensen
visas i den �ovre grafen. Den spillda e�ekten �okade med �okad frekvens men �oversteg inte
5000 W d�a frekvensen gick �over 49,9 Hz samt att den spillda e�ekten blev 0 d�a frekvensen
understeg 49,5 Hz. De f�orsta sekunderna i simuleringen kan bortses d�a modellen tar h�ansyn
till vindkraftets uppstartssekvens.

Figur 44: Simulering av Chalmers vindkraftverk med en varierande
frekvens d�a st�odtj�ansten FCR-D upp anv�ands. �Ovre grafen visar
frekvensen och den undre grafen visar den simulerade spillda e�ekten

I �gur 45 visas den spillda e�ekten n�ar FCR-D ned anv�andes. Frekvensen i den �ovre grafen �ar
samma frekvenssignal som fr�an simuleringen av FCR-D upp men modi�erad till att variera
mellan 50,1 - 50,5 Hz. Likv�ardigt som f�or FCR-D upp s�a spillde modellen mer med �okad
frekvens samt att den spillda e�ekten var 0 d�a frekvensen understeg 50,1 Hz.
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Figur 45: Simulering av Chalmers vindkraftverk med en varierande
frekvens d�a st�odtj�ansten FCR-D ned anv�ands. �Ovre grafen visar
frekvensen och den undre grafen visar den simulerade spillda e�ekten

4.2 M�atningar frekvensreglering
M�atningarna �ar utf�orda p�a Chalmers vindkraftverk vid tv�a separata tillf�allen f�or att se
hur l�ampade vindkraftverk �ar f�or st�odtj�ansterna FCR-N, FCR-D upp och FCR-D ned. De
uppm�atta v�ardena j�amf�ordes sedan med simulerade v�arden f�or att kontrollera modellernas
passning med verkligheten. Passningen gjordes med metoderna �2, MAE, NMAE och
NRMSE.

Vid det f�orsta m�attillf�allet var vinden inte tillr�ackligt stark f�or att vindkraftverket
kontinuerligt skulle producera vid dess m�arke�ekt, men vid det andra tillf�allet var vinden
tillr�ackligt stark f�or att uppn�a detta. Under det andra m�attillf�allet var frekvensomr�adena
som FCR-D upp och FCR-D ned arbetar i justerade till 49,6 - 50 Hz f�or FCR-D upp
och 50 - 50,4 Hz f�or FCR-D ned, ist�allet f�or 49,5 - 49,9 Hz respektive 50,1 - 50,5 Hz som
st�odtj�ansterna vanligtvis arbetar inom. Denna justeringen anv�andes f�or att f�a variation i
den spillda e�ekten d�a frekvensen f�or b�ade m�attillf�allena l�ag inom 49,9 - 50,1 Hz.

4.2.1 FCR-N

I �gur 46 visas m�atv�ardena n�ar st�odtj�ansten FCR-N anv�ands. Den uppm�atta e�ekten
visas i bl�att och den simulerade e�ekten i r�ott. Den orangea linjen visar den uppm�atta
tillg�angliga e�ekten f�or vindkraftverket. Den simulerade e�ekten matchar bra med den
uppm�atta e�ekten s�a l�ange den tillg�angliga e�ekten �ar stabil, vilket tydligt g�ar att se i �gur
46b. N�ar den tillg�angliga e�ekten varierar s�a matchar inte den simulerade och uppm�atta
e�ekten, utan den simulerade e�ekten var vid de tillf�allena l�agre �an den uppm�atta, vilket
g�ar att se i �gur 46a.
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(a) M�atv�arden fr�an m�attillf�alle 1

(b) M�atv�arden fr�an m�attillf�alle 2

Figur 46: M�atv�arden fr�an Bj�ork�os vindkraftverk n�ar FCR-N anv�andes.
Uppm�att tillg�anglig i orange, uppm�att e�ekt i bl�att och simulerad e�ekt
i r�ott

I �gur 47 visas den uppm�atta spillda e�ekten i bl�att tillsammans med den �onskade spillda
e�ekten i gr�ont i de undre graferna. Den uppm�atta tillg�angliga e�ekten visas i de �ovre
graferna. Den spillda e�ekten ber�aknades som skillnaden mellan den tillg�angliga e�ekten och
den uppm�atta e�ekten. Likv�al som f�or den uppm�atta och simulerade e�ekten s�a matchade
den spillda e�ekten bra med vad som �ar �onskat s�a l�ange den tillg�angliga e�ekten inte varierar
f�or mycket, vilket tydligt g�ar att se n�ar graferna i �gur 47 j�amf�ors. D�a den tillg�angliga
e�ekten varierade mycket s�a spillde vindkraftverket mindre �an vad som var �onskat, vilket
g�ar att se i �gur 47a.
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(a) M�atv�arden fr�an m�attillf�alle 1

(b) M�atv�arden fr�an m�attillf�alle 2

Figur 47: M�atv�arden fr�an Bj�ork�os vindkraftverk n�ar FCR-N anv�andes.
Uppm�att tillg�anglig e�ekt visas i de �ovre graferna och spilld e�ekt i de
undre graferna, d�ar den uppm�atta spillda e�ekten visas i bl�att och den
�onskade spillda e�ekten i r�ott

Figur 48 visar n�atfrekvensen i de �ovre graferna tillsammans med den spillda e�ekten och
den �onskade spillda e�ekten i de undre graferna. Vad som g�ar att tyda fr�an �gur 48a s�a
gick det inte att se n�agon korrelation mellan n�atfrekvens och skillnaden mellan spilld e�ekt
och �onskat spill, vilket styrker att detta berodde p�a variationer i tillg�anglig e�ekt. Figur
48b visar hur den spillda e�ekten f�oljer n�atfrekvensen som �onskat. Den extrema dippen i
frekvensen strax efter tidpunkten 4500 s i �gur 48b beror troligen p�a ett m�atfel.
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(a) M�atv�arden fr�an m�attillf�alle 1

(b) M�atv�arden fr�an m�attillf�alle 2

Figur 48: M�atv�arden fr�an Bj�ork�os vindkraftverk n�ar FCR-N anv�andes.
N�atets frekvens visas i de �ovre graferna och den spillda e�ekten i de
undre, d�ar den uppm�atta spillda e�ekten visas i bl�att och �onskade spillda
e�ekten i r�ott

Figur 49 visar den uppm�atta bladvinkel tillsammans med den simulerade bladvinkel i de
undre graferna och den uppm�atta tillg�angliga e�ekten i de �ovre graferna. Likv�ardigt med
de tidigare graferna s�a passar de simulerade v�ardena b�attre med de uppm�atta n�ar den
tillg�angliga e�ekten har mindre variationer, vilket tydligt g�ar n�ar graferna j�amf�ors i �gur 49.
Det g�ar �aven att se i �gur 49a att passningen �ar b�attre d�a b�ade den simulerade och uppm�atta
bladvinkel �overstiger cirka 7 grader. Den minimala bladvinkel som vindkraftverket kan n�a
under drift �ar 2 grader och �ar inst�allt av s�akerhetssk�al.

45



(a) M�atv�arden fr�an m�attillf�alle 1

(b) M�atv�arden fr�an m�attillf�alle 2

Figur 49: M�atv�arden fr�an Bj�ork�os vindkraftverk n�ar FCR-N anv�andes.
Den uppm�atta tillg�angliga e�ekten visas i de �ovre graferna och blad-
vinkeln i de undre, d�ar den uppm�atta bladvinkeln visas i bl�att och
simulerade bladvinkeln i r�ott

Passningen av modellen f�or FCR-N framg�ar i tabell 3. D�ar framg�ar det att f�or samtliga
parametrar s�a var passningen b�attre f�or m�atning 2. Detta visar att modellen passar b�attre
d�a den tillg�angliga e�ekten �ar stabil d�a detta var den stora skillnaden mellan de tv�a
m�attillf�allena.
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Tabell 3: Kvanti�ering av passning mellan simulering och m�atdata FCR-
N

M�attillf�alle Storhet �2 NRMSE MAE NMAE
M�atning 1 Bladvinkel 0,2923 0,1311 1,0 0,1061

Effekt 487,0066 0,0935 1509,7 0,0683
M�atning 2 Bladvinkel 0,0408 0,0475 0,3390 0,0320

Effekt 12,5161 0,0550 346,3371 0,0386

4.2.2 FCR-D upp

Den uppm�atta e�ekten tillsammans med den tillg�angliga och den simulerade e�ekten g�ar att
se i �gur 50. Vid j�amf�orelse av �gur 50a och 50b g�ar det �aven h�ar att se att den simulerade
e�ekten st�ammer b�attre �overens med den uppm�atta d�a den tillg�angliga e�ekten hade mindre
variationer, likv�ardigt som f�or FCR-N.
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(a) M�atv�arden fr�an m�attillf�alle 1

(b) M�atv�arden fr�an m�attillf�alle 2

Figur 50: M�atv�arden fr�an Bj�ork�os vindkraftverk n�ar FCR-D upp
anv�andes. Uppm�att tillg�anglig i orange, uppm�att e�ekt i bl�att och
simulerad e�ekt i r�ott

Vid tidpunkt 2468 s i �gur 50a uppstod ett �aterkommande problem med vindkraftverket.
N�ar den tillg�angliga e�ekten f�or vindkraftverket blev mindre �an den �onskade spillda
e�ekten fastnade den tillg�angliga e�ekten p�a ett konstant v�arde. Orsaken till detta �ar
ok�ant men problemet ligger troligen i hur vindkraftverket ber�aknar den tillg�angliga e�ekten.

I �gur 51 visas den tillg�angliga e�ekten i de �ovre graferna med den uppm�atta spillda
e�ekten i bl�att i de undre graferna tillsammans b�orv�ardet f�or den spillda e�ekten i gr�ont.
�Aterigen som f�or FCR-N s�a spillde vindkraftverket mindre �an �onskat d�a den tillg�angliga
e�ekten hade stora variationer, som g�ar att se i �gur 51a. Vid m�attillf�alle 1 var frekvensen
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konstant �over 49,9 Hz vilket �ar den �ovre gr�ansfrekvensen f�or FCR-D upp vilket gav ett
konstant b�or-spill. Till m�attillf�alle 2 
yttades frekvensomr�adet som FCR-D upp arbetar
i s�a dess �ovre gr�ansfrekvens blev 50 Hz vilket gav variationer i b�or-spill, dock var dessa
sm�a d�a storleken p�a frekvensenomr�adet fortfarande var det samma. Detta innebar att
en frekvens p�a 49,9 Hz enbart s�anker b�or-spill med 25 % av det maximala spillet, som
motsvarar 1250 W.

(a) M�atv�arden fr�an m�attillf�alle 1

(b) M�atv�arden fr�an m�attillf�alle 2

Figur 51: M�atv�arden fr�an Bj�ork�os vindkraftverk n�ar FCR-D upp
anv�andes. Uppm�att tillg�anglig e�ekt visas i de �ovre graferna och spilld
e�ekt i de undre graferna, d�ar den uppm�atta spillda e�ekten visas i bl�att
och den �onskade spillda e�ekten i r�ott
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N�atfrekvensen och den spillda e�ekten g�ar att se i �gur 52 med frekvensen i de �ovre graferna
och den spillda e�ekten i bl�att i de undre graferna, tillsammans med b�orv�ardet f�or den spillda
e�ekten i gr�ont. �Aven h�ar g�ar det att se, likv�ardigt som FCR-N, att det inte �nns n�agon
direkt koppling mellan n�atfrekvensen och skillnaden mellan spilld e�ekt och �onskat spill.

(a) M�atv�arden fr�an m�attillf�alle 1

(b) M�atv�arden fr�an m�attillf�alle 2

Figur 52: M�atv�arden fr�an Bj�ork�os vindkraftverk n�ar FCR-D upp
anv�andes. Den uppm�atta tillg�angliga e�ekten visas i de �ovre graferna
och spilld e�ekt i de undre, d�ar den uppm�atta spillda e�ekten visas i
bl�att och den �onskade spillda e�ekten i r�ott

F�or bladvinkeln s�a var det, liknade som f�or FCR-N, den uppm�atta bladvinkeln som matchade
b�attre med den simulerade n�ar den tillg�angliga e�ekten var stabil, som g�ar att se i �gur 53a
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och 53b. �Aven h�ar g�ar det att se samma f�orh�allande att passningen �ar b�attre n�ar bladvinkeln
�overstiger cirka 7 grader.

(a) M�atv�arden fr�an m�attillf�alle 1

(b) M�atv�arden fr�an m�attillf�alle 2

Figur 53: M�atv�arden fr�an Bj�ork�os vindkraftverk n�ar FCR-D upp
anv�andes. Den uppm�atta tillg�angliga e�ekten visas i de �ovre graferna
och bladvinkeln i de undre, d�ar den uppm�atta bladvinkeln visas i bl�att
och simulerade bladvinkeln i r�ott

Tabell 4 visar passningen av modellen f�or FCR-D upp. Likv�ardigt som f�or FCR-N s�a �ar
passningen b�attre m�atning 2. Det �ar ocks�a tydligt att passningen av modellen �ar b�attre f�or
m�atning 1 n�ar st�orningen i den tillg�angliga e�ekten utesluts. F�or passningen utan st�orning
s�a utesl�ots samtliga m�atv�arden efter tidpunkten 2468 s.

51



Tabell 4: Kvanti�ering av passning mellan simulering och m�atdata FCR-
D upp

M�attillf�alle Storhet �2 NRMSE MAE NMAE
M�atning 1 Bladvinkel 0,3485 0,2149 1,2260 0,1884

(utan st�orning) Effekt 519,4334 0,1124 1631,4 0,0807
M�atning 1 Bladvinkel 1 0,2581 1,9 0,2014

(med st�orning) Effekt 78659 0,2099 2778,5 0,1370
M�atning 2 Bladvinkel 0,0709 0,0642 0,4652 0,0448

Effekt 42,8524 0,1105 670,9531 0,0844

4.2.3 FCR-D ned

Den uppm�atta e�ekten f�or FCR-D ned visas i bl�att i �gur 54 tillsammans med tillg�anglig
e�ekt i orange och simulerad e�ekt i r�ott. Passningen mellan uppm�att e�ekt och simulerad
e�ekt �ar b�attre �an f�or b�ade FCR-N och FCR-D upp trots variationer i den tillg�angliga
e�ekten.
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(a) M�atv�arden fr�an m�attillf�alle 1

(b) M�atv�arden fr�an m�attillf�alle 2

Figur 54: M�atv�arden fr�an Bj�ork�os vindkraftverk n�ar FCR-D ned
anv�andes. Uppm�att tillg�anglig i orange, uppm�att e�ekt i bl�att och
simulerad e�ekt i r�ott

I �gur 55 visas den tillg�angliga e�ekten i de �ovre graferna och den spillda e�ekten i bl�att i de
undre graferna tillsammans med b�orv�ardet f�or den spillda e�ekten i gr�ont. Skillnaden mellan
spilld e�ekt och �onskat spill var mindre under m�attillf�alle 1 f�or FCR-D ned, i j�amf�orelse med
de andra st�odtj�ansterna, trots stora variationer i tillg�anglig e�ekt. Detta kan bero p�a att
den spillda e�ekten var 0 eller n�ara 0 vilket gjorde liten p�averkan p�a vindkraftverkets vanliga
drift. Under m�attillf�alle 1 l�ag frekvensen konstant under 50,1 Hz, den undre gr�ansfrekvensen
f�or FCR-D ned, vilket gjorde att b�or-spill aldrig �andrades under m�atningen. Vid m�attillf�alle
2 
yttades d�arf�or frekvensomr�adet som FCR-D ned arbetar inom s�a dess undre gr�ansfrekvens
var 50 Hz. Detta gav variationer i b�or-spill med dock sm�a, d�a storleken p�a frekvensomr�adet
fortfarande var det samma. Detta medf�orde att en frekvens p�a 50,1 Hz enbart h�ojde b�or-spill
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med 25 % av det maximala spillet, som motsvarar 1250 W.

(a) M�atv�arden fr�an m�attillf�alle 1

(b) M�atv�arden fr�an m�attillf�alle 2

Figur 55: M�atv�arden fr�an Bj�ork�os vindkraftverk n�ar FCR-D ned
anv�andes. Uppm�att tillg�anglig e�ekt visas i de �ovre graferna och spilld
e�ekt i de undre, d�ar den uppm�atta spillda e�ekten visas i bl�att och den
�onskade spillda e�ekten i r�ott

Den spillda e�ekten visas tillsammans med n�atfrekvensen i �gur 56 med frekvensen i de �ovre
graferna och den spillda e�ekten i bl�att i de undre graferna tillsammans med b�orv�ardet f�or
den spillda e�ekten i gr�ont. Likv�ardigt h�ar, som f�or FCR-N och FCR-D upp, s�a g�ar det inte
att se n�agon direkt korrelation mellan n�atfrekvensen och skillnaden mellan spilld e�ekt och
�onskat spill.
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(a) M�atv�arden fr�an m�attillf�alle 1

(b) M�atv�arden fr�an m�attillf�alle 2

Figur 56: M�atv�arden fr�an Bj�ork�os vindkraftverk n�ar FCR-D ned
anv�andes. Den uppm�atta tillg�angliga e�ekten visas i de �ovre graferna
och spilld e�ekt i de undre, d�ar den uppm�atta spillda e�ekten visas i
bl�att och den �onskade spillda e�ekten i r�ott

Figur 57 visar den tillg�angliga e�ekten i de �ovre graferna och den uppm�atta bladvinkeln i
bl�att i de undre graferna tillsammans med den simulerade bladvinkeln i r�ott. Skillnaden
mellan uppm�att och simulerad bladvinkel var �aven h�ar liten.
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(a) M�atv�arden fr�an m�attillf�alle 1

(b) M�atv�arden fr�an m�attillf�alle 2

Figur 57: M�atv�arden fr�an Bj�ork�os vindkraftverk n�ar FCR-D ned
anv�andes. Den uppm�atta tillg�angliga e�ekten visas i de �ovre graferna
och bladvinkeln i de undre, d�ar den uppm�atta bladvinkeln visas i bl�att
och simulerade bladvinkeln i r�ott

Passningen av modellen f�or FCR-D ned visas i tabell 5. Fr�an parametern �2 s�a framg�ar det
att m�atning 2 hade en b�attre passning med modellen men med de andra parametrarna �ar
det inte lika tydligt. Detta kan bero p�a att under b�ade m�atningarna spillde vindkraftverket
f�orh�allandevis lite eller ingenting alls d�a frekvensen inte �oversteg 50,1 Hz.
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Tabell 5: Kvanti�ering av passning mellan simulering och m�atdata FCR-
D ned.

M�attillf�alle Storhet �2 NRMSE MAE NMAE
M�atning 1 Bladvinkel 0,2268 0,0906 0,2 0,0197

Effekt 181,6441 0,0804 1224,3 0,0581
M�atning 2 Bladvinkel 0,1519 0,0671 0,3499 0,0354

Effekt 42,1439 0,0864 753,1855 0,0641

4.3 M�atningar sp�anningsreglering
I detta kapitel presenteras m�atningarna av implementationen p�a vindkraftverket f�or de tre
st�odtj�ansterna som tidigare f�oreslagits f�or sp�anningsreglering. M�atningarna j�amf�ors med
simuleringsmodellen f�or att unders�oka hur v�al de tv�a st�ammer �overens. Kvanti�ering av
passningen mellan modell och m�atning g�ors med metoderna �2, MAE, NMAE samt NRMSE.

Hur mycket aktiv e�ekt vindkraftverket levererar, tillsammans med den tillg�angliga
reaktiva e�ekten, samt den ber�aknade sp�anningen vid transformatorn kan ses i �gur 58a
respektive 58b. D�a den aktiva e�ekten minskar �okar den tillg�angliga reaktiva e�ekten,
vilket �ar �onskv�art enligt ekvation 9. Figuren visar enbart absolut beloppet av den
reaktiva e�ekten vilket betyder att den �aven kan ha negativ karakt�ar. Mellan 8000 och
10000 s framg�ar det att den aktiva e�ekten blir negativ. Anledningen till detta �ar att
vindkraftverket st�angdes av och d�a anl�aggningens utrustning drar e�ekt byter e�ekt
�odet
riktning och d�a �aven dess tecken. Dem pl�otsliga topparna i sp�anningen uppkom vid skifte
av metod samt vid stora f�or�andringar av reaktiv e�ekt. Topparna analyseras n�armare i
kommande kapitel som behandlar metod 2 och 3.
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(a) Uppm�att aktiv och tillg�anglig reaktiv e�ekt

(b) Ber�aknad sp�anning vid transformatorn

Figur 58: E�ekt och sp�anning vid m�atningar

Det �ar vindkraftverkets aktiva e�ekt och den ber�aknade sp�anningen vid transformatorn
som �ar indata till simuleringarna.

Period i �gur 58 inneh�aller m�atresultat fr�an samtliga tre metoder som nedan presen-
teras var f�or sig. Dock inneh�aller den inte m�atningarna f�or f�orsta ordningens �lter metod 2
och 3 utan det �ar en separat m�atperiod.

4.3.1 Metod 1

F�or att unders�oka hur v�al m�atning och simulering st�ammer �overens f�or metod 1 tas det
h�ansyn till tv�a fall.

� Fall 1: Regleringen n�ar inte det valda sp�anningsb�orv�ardet, sker i intervallet 0-1300 s
fr�an m�atserien i �gur 58

� Fall 2: Regleringen n�ar det valda sp�anningsb�orv�ardet, sker i intervallet 3900-4300 s
fr�an m�atserien i �gur 58

Att b�orv�ardet inte n�as beror p�a att kapaciteten hos frekvensomformaren inte �ar tillr�ackligt
stor f�or att tillf�ora n�odv�andig m�angd reaktiv e�ekt. Med andra ord l�agger frekvensomfor-
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maren ut Qmax utan att sp�anningen f�or�andras tillr�ackligt f�or att n�a b�orv�ardet. I �gur 59,
d�ar b�orv�ardet �ar satt till 400 V, visas en �oversiktlig bild samt n�arbild d�a det f�orsta fallet
�ager rum.

(a) �Oversikt

(b) N�arbild

Figur 59: J�amf�orelse d�a regleringen inte n�ar den �onskade sp�anningen

Simulationen efterliknar m�atv�ardena v�al d�ar de �aven �overlappar vid 
ertalet tillf�allen. Den
simulerade sp�anningen har dock en tendens till att ligga nedanf�or den uppm�atta vilket kan
f�orklaras med �gur 60. F�or simuleringen �ar den reaktiva e�ekten hela tiden mindre �an
uppm�att e�ekt vilket i sin tur speglas i sp�anningen.

Figur 60: J�amf�orelse mellan simulerad och uppm�att reaktiva e�ekt d�a
b�orv�ardet inte n�as

Denna skillnad i reaktiv e�ekt �ar �aven anledningen till att de simulerade f�orlusterna beter sig
p�a liknande vis, vilket kan ses i �gur 61. Detta eftersom f�orlusterna ber�aknas med ekvation
10 och den enda skillnaden mellan simulering och implementering �ar den reaktiva e�ekten
samt skillnaden i sp�anning.
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Figur 61: J�amf�orelse mellan simulering och m�atning av f�orlusterna i
kabeln d�a b�orv�ardet inte n�as

Nedan i �gur 62 presenteras fall 2, d�a regleringen n�ar b�orv�ardet, vilket under denna period �ar
satt till 398 V. En intressant observation �ar skillnaderna i ripplets storlek kring den �onskade
sp�anningsniv�an. De olika beteendena �ar kopplade till vindkraftverkets moment/varvtals
kurva, som kan ses i �gur 3. D�a ripplet �ar litet ligger varvtalet i omr�ade 2 medan d�a det �ar
stort �ar varvtalet i omr�ade 2,5. Skillnaderna mellan omr�adena �ar lutningen p�a kurvan och
d�arf�or �aven f�or�andringshastigheten p�a momentet. Momentet (T ) �ar kopplat till e�ekten (P )
genom varvtalet (!) enligt

P = T � ! (29)

som f�as fr�an ekvation 4 och 5. Detta betyder att en liten f�or�andring i vind, och d�armed
varvtal, inom omr�ade 2,5 leder till en stor f�or�andring i e�ekt j�amf�ort med motsvarande
vindf�or�andring i omr�ade 2. Sp�anningen, som i sin tur �ar en funktion av e�ekten, varierar
d�armed mer och hastigare vilket leder till att den blir betydligt sv�arare att reglera till en
j�amn niv�a.

(a) �Oversikt

(b) N�arbild

Figur 62: J�amf�orelse d�a regleringen n�ar b�orv�ardet som �ar satt till 398
V
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F�orsv�arandet i reglering leder �aven till st�orre skillnader mellan simulering och m�atning
j�amf�ort med fall 1, vilket kan ses i �gur 62b. F�or den reaktiva e�ekten i �gur 63 ligger
simuleringen n�ara m�atningarna vilket m�ojligtvis beror p�a att detta system kan vara n�agot
snabbare. F�oljden av detta �ar att topparna inte �ar lika utm�arkande f�or den simulerade
sp�anningen.

Figur 63: J�amf�orelse mellan simulering och m�atning av reaktiv e�ekt
d�a b�orv�ardet n�as

Vid j�amf�orelse av f�orlusterna f�or de tv�a fallen, vilka kan ses i �gur 61 respektive 64, framg�ar
det tv�a saker. Dels uppst�ar inte det tidigare problemet att simuleringen st�andigt ligger
nedanf�or m�atningarna d�a b�orv�ardet n�as och dels �ar f�orlusterna mindre. Det senare beror p�a
att frekvensomformaren inte l�agger ut lika mycket reaktiv e�ekt och d�a minskar f�orlusterna,
d�a de enligt ekvation 10 �ar starkt korrelerade.

Figur 64: J�amf�orelse mellan simulering och m�atning av f�orlusterna i
kabeln d�a b�orv�ardet n�as

I tabell 6 presenteras v�ardena f�or de olika passningsmetoderna f�or att kvanti�era hur v�al
olika storheter i simuleringarna st�ammer �overens med m�atningarna. Vid j�amf�orelse av de
tv�a situationerna framg�ar det att fallet d�a b�orv�ardet n�as �ar skillnaderna mellan m�atning
och simulering n�agot st�orre. Detta beror p�a att den andra situationen hela tiden levererar
max reaktiv e�ekt och d�a �ar det l�attare f�or simuleringen att efterlikna m�atningarna.
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Tabell 6: Kvanti�ering av passning mellan simulering och m�atdata f�or
metod 1

Situation Storhet �2 NRMSE MAE NMAE
Vreg 1; 9051 � 10�5 0,0187 0,0838 0,0180

Fall 1 Q 15,7986 0,0704 723,3760 0,0678
Pforlust 0,5921 0,1184 16,3013 0,1133
Vreg 6; 4014 � 10�5 0,1101 0,1358 0,0937

Fall 2 Q 77,8890 0,0490 1; 1776 � 103 0,0417
Pforlust 1,5779 0,0672 18,4020 0,0568

4.3.2 Metod 2 och 3

H�arefter presenteras en j�amf�orelse mellan simulering och m�atning samt anm�arkningsv�arda
betende f�or f�orst metod 2 och d�arefter metod 3.

Figur 65 illustrerar skillnaden f�or metod 2 n�ar sp�anningsmodellen ute p�a Bj�ork�o k�ors
j�amf�ort med simulering i Simulink. Anledningen till att tiden tar sin start vid 4900 s �ar p�a
grund av att sp�anningsmodell metod 2 p�ab�orjades i m�atserien vid denna tidpunkt. Likt
tidigare �ar den bl�a kurvan m�atv�arden, den gula simulering och den r�oda �ar den simulerade
icke reglerade sp�anningen som blivit l�agpass�ltrerad, vars uppgift �ar att styra start och
stopp f�or regleringen. Den icke reglerade sp�anningen ber�aknas likt den reglerade gula
kurvan med ekvation 16 d�ar skillnaden �ar att reaktiv e�ekt �ar satt till noll. Det �ar v�art
att n�amna att b�orv�ardet sp�anningen skulle regleras mot var 399 V ist�allet f�or 400 V.
Anledningen bakom detta var en �onskan om att se n�ar metod 2 b�orjar och slutar reglera
vilket, enligt st�odtj�ansten, ska ske vid �5 V fr�an b�orv�ardet. Eftersom sp�anningen ute p�a
Bj�ork�o vid detta tillf�alle 
uktuerade kring 394 V valdes 399 V som ett l�ampligt b�orv�arde.

Figur 65: J�amf�orelse mellan reglerade sp�anningar f�or metod 2

Den simulerande sp�anningen �overensst�ammer v�al med den uppm�atta, med anm�arkningen
att simuleringen, likt metod 1, ligger lite l�agre �an m�atv�ardena. Regleringen startar och
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stoppar vid r�att tillf�allen, vilket �ar d�a den r�oda kurvan under respektive �over den svarta
horisontella linjen. F�or att uppfylla den tillt�ankta st�odtj�ansten ska regleringen starta inom 5
s fr�an det att den icke reglerade sp�anningen g�ar under gr�ansen. Detta uppfylls inte vilket kan
ses i �gur 66a. F�or att uppfylla detta krav �andrades l�agpass�ltret till ett f�orsta ordningens
�lter med gr�ansfrekvensen 0,2 Hz. Detta ledde till att metod 2 reagerade snabbare och
enligt �gur 66b uppfyllde kravet.

(a) Andra ordningens �lter

(b) F�orsta ordningens �lter

Figur 66: N�arbild p�a �ltrerad och icke �ltrerad simulerad sp�anning med
f�orsta och andra ordningens �lter

F�or att f�ortydliga skillnaden mellan de tv�a olika �ltertyperna har det i �gur 67 simulerats
utefter den gr�a sp�anningen. Det �ar tydligt att den gula kurvan, som representerar f�orsta
ordningens �lter, �ar mer k�anslig f�or f�or�andringar. Gr�ansen som �ar vid 394 V korsas oftare och
snabbare, vilket betyder att med detta �lter startar och stoppar regleringen b�ade snabbare
och vid 
er tillf�allen. Likv�al undviker regleringen fortfarande att starta och stoppa p�a de
snabba ripplen kring gr�ansen.
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Figur 67: J�amf�orelse mellan f�orsta och andra ordningens �lter med
gr�ansfrekvens 0,2 respektive 0,15 Hz

Vid j�amf�orelse mellan m�atning och simulering med ett f�orsta ordningens �lter f�as resultatet
i �gur 68 som visar sp�anningar, e�ekt samt den bakomliggande ber�aknade n�atsp�anningen.
B�orv�ardet �ar h�ar satt till 401 V vilket betyder att den nedre styrgr�ansen ligger p�a 396 V.
Figur 68a visar b�ade simulering och m�atning tillsammans med icke reglerad sp�anning som
presenteras i b�ade �ltrerad och icke �ltrerad form.
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(a) Simulerad och uppm�att reglering med f�orsta ordningens �lter

(b) Aktiv e�ekt (c) Ber�aknad sp�anning p�a n�atet

Figur 68: Resultat av m�atningar med f�orsta ordningens l�agpass�lter

Regleringen startar och stoppar vid de f�orv�antade tillf�allena, dock �ar simuleringen lite f�ore
m�atningarna. Det �ar m�ojligt att se skillnaden d�a de olika omr�adena i PQ-kurvan som
denna st�odtj�anst utg�ar ifr�an �ar aktiva. Denna skillnad �ar s�arskilt p�ataglig efter 3380 s d�a
den reglerade sp�anningen drastiskt minskar utan att sluta reglera helt. I det omr�adet g�ar
den reaktiva e�ekten fr�an 33% till 5% av m�arke�ekten 40 kW, detta g�ors enligt PQ-kurvan
d�a P < 0; 2 � Pn vilket motsvarar 8 kW. I �gur 68b �ar det m�ojligt att se e�ekten g�a ned
under just 8 kW vid samma tidpunkt. Det sker �aven tv�a snabba f�or�andringar kring 8 kW
gr�ansen kort innan. Dessa p�averkar �aven den ber�aknade sp�anningen p�a n�atet, vilket kan
ses i �gur 68c. Topparna i den ber�aknade sp�anningen p�a n�atet har dock ingen inverkan
p�a m�atningarna utan endast p�a simuleringarna, m�atningarna har enbart den f�orv�antade
f�or�andringen vid byte av omr�ade i PQ-kurvan.

Detta ov�antade resultat vid snabba e�ektf�or�andringar unders�oks i �gur 69, med n�armare
analys av ber�aknad sp�anning p�a n�atet, uppm�att n�atfrekvens, aktiv e�ekt och reaktiv e�ekt.
Vid j�amf�orelse av �gur 69c och 69d framg�ar det att den reaktiva e�ekten minskar eller
hastigt �okar d�a gr�ansen 8 kW korsas. Det ov�antade �ar att dem uppm�atta v�ardena blir
negativa och inte enbart mindre vid byte av omr�ade i PQ-kurvan. F�oljden av detta �ar
att den ber�aknade sp�anningen (V2) i �gur 69a f�ar toppar, vilket kan kopplas till f�oljande
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omskrivning av ekvation 16 som ber�akningen utg�ar ifr�an

V2 =
V1

2
+

r
(
V1

2
)2 � (RP +XQ) (30)

Positiva v�arden p�a Q i ekvation 30 leder till ett mindre V2 medan ett negativt Q har motsatt
e�ekt ifall motsvarande f�or�andring i sp�anning inte sker vid vindkraftverket (V1). Det ska
p�apekas att det beskrivna beteende intr�a�ar vid m�anga hastiga korsningar av 8 kW gr�ansen
och inte vid enkelkorsningar vilket kan ses vid ungef�ar 3310 s. De hastiga f�or�andringarna
p�averkar �aven, enligt �gur 69b, den uppm�atta n�atfrekvensen.

(a) Ber�aknad sp�anning p�a n�atet (b) Uppm�att frekvens

(c) Uppm�att aktiv e�ekt (d) Simulerad och uppm�att reaktiv e�ekt

Figur 69: Bem�arkelser vid �andring av omr�ade i PQ-kurvan

I tabell 7 �ar det m�ojligt att j�amf�ora passning av simulering till m�atv�arden med de olika
�ltertyperna f�or metod 2. D�a de olika �ltren j�amf�ors �ar det viktigt att ta i beaktning att
de inte �ar tagna p�a samma m�atserier. F�or andra ordningens �lter sker det m�anga 
er start
och stop medans f�or det andra �ltret sker det 
era �overg�angar mellan de olika omr�adena i
PQ-kurvan.

Tabell 7: Kvanti�ering av passning mellan simulering och m�atdata f�or
metod 2

Typ av �lter Storhet �2 NRMSE MAE NMAE
F�orsta ordningen Vreg 1; 6186 � 10�4 0.0554 0.1793 0.0393
Andra ordningen Vreg 5; 7715 � 10�4 0.0931 0.2555 0.0497

Nedan presenteras resultatet f�or metod 3 med j�amf�orelse mellan simulering och m�atning.
Endast f�orsta ordningens �lter med brytfrekvensen 0,2 Hz unders�oks.
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Figur 70: J�amf�orelse mellan reglerade sp�anningar f�or metod 3

Anledningen bakom startpunkten �ar densamma som f�or metod 2, det vill s�aga
sp�anningsmodell 3 p�ab�orjades vid denna tidpunkt. Det som g�ar att tyda utifr�an en
f�orsta anblick fr�an �gur 78b �ar att metod 3 fungerar relativt bra �over intervallet. Start
och stopp sker vid de f�orv�antade tillf�allena. Den delar dock likheten med metod 1 och 2
att simulerade sp�anningen ligger n�agot under den uppm�atta sp�anningen. Den simulerade
sp�anningen f�ar dessutom, precis som metod 2, anm�arkningsv�art st�orre toppar.

Tabell 8 presenterar hur v�al simulering och m�atv�arden st�ammer �overens f�or metod
3.

Tabell 8: Kvanti�ering av passning mellan simulering och m�atdata f�or
metod 3

Typ av �lter Storhet �2 NRMSE MAE NMAE
F�orsta ordningen Vreg 0,0058 0,2569 0,6840 0,1156

4.4 Simuleringar sp�anningsreglering
I de tv�a kommande kapitlen utf�ors l�angre simuleringar av de olika st�odtj�ansterna f�or
sp�anning. Detta f�or att f�a en �overblick hur en l�angre period kan se ut och f�or att un-
ders�oka VSV-v�ardena. Sp�anningen p�a n�atet vid kommande simuleringar �ar m�atdata fr�an
en tolvtimmarsperiod vid vindkraftverket p�a Bj�ork�o och visas i �gur 71.
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Figur 71: Sp�anning p�a n�atet vid simuleringarna

I �gur 58a visualiseras sambandet mellan aktiv och reaktiv e�ekt d�a testerna p�a vind-
kraftverket utf�ordes. D�a det enbart �nns ungef�ar 4 timmars m�atdata av den aktiva e�ekten
�ateranv�ands denna generella m�atperiod f�or att fylla ut den fulla tolvtimmars perioden och
p�a s�a s�att ha m�ojligheten att utf�ora de l�angre simuleringarna.

4.4.1 Metod 1

Resultatet av simuleringen f�or metod 1 visas i �gur 72a, d�ar b�ade den reglerade och icke
reglerade sp�anningen �ar med. Det �ar tydligt att regleringen inte fungerar p�a �onskv�art vis
under delar av tidsperioden, exempelvis n�as inte b�orv�ardet 400 V i b�orjan eller slutet av
intervallet. Vid analys av �gur 71 framg�ar det att n�atets sp�anningen �ar ovanligt l�ag under
dessa perioder vilket resulterar i att den tillf�orda reaktiva e�ekten enbart f�or
yttar kurvan
mot 400 V.
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(a) Simulering sp�anning

(b) Tillg�anglig m�angd reglerbar sp�anning

Figur 72: Simulerad reglerad och icke reglerad sp�anning samt tillg�anglig
reglerbar sp�anning med hj�alp av den reaktiva e�ekten

Figur 72b visar hur stor reglerbar sp�anning frekvensomformarens tillg�angliga reaktiva
e�ekt kan bidra med. De tv�a svarta kurvorna representerar hur mycket maximal positiv
respektive negativ sp�anning som �ar m�ojlig att reglera med. Vid n�armare granskning
framg�ar det att frekvensomformaren har m�ojlighet att reglerar som mest med ungef�ar
�4,5 V och �overlag ungef�ar �4 V. Detta betyder att d�a regleringen fungerar s�amre ligger
n�atetssp�anning utanf�or det bl�a omr�adet. Under de tidsperioder d�a sp�anningen �ar inom ett
reglerbart intervall, fr�an b�orv�ardet 400 V, blir kurvan inte lika volatil men en del variationer
kring b�orv�ardet f�orekommer.

D�a frekvensomformarens skenbara e�ektkapaciteten ut�okas med 33 % fr�an 40 till
53,2 kVA, f�as sp�anningen i �gur 73a. En j�amf�orelse mellan �gur 72a och 73a uppenbarar
att regleringen fungerar b�attre under stora delar av tidsintervallet d�a kapaciteten �ar ut�okad.
Detta beror p�a att det reglerbara intervallet �okat med ungef�ar 2 V j�amf�ort med tidigare,
vilket kan ses d�a �gur 73b och 72b studeras. Perioderna d�a sp�anningen f�orut gick utanf�or
den reglerbara gr�ansen blir nu f�arre samt kortare och regleringen blir b�attre �over de tolv
timmarna.
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(a) Simulering sp�anning

(b) Tillg�anglig m�angd reglerbar sp�anning

Figur 73: Simulerad reglerad och icke reglerad sp�anning samt tillg�anglig
reglerbar sp�anning med ut�okad kapacitet p�a frekvensomformaren

I de reglerade sp�anningarna, �gur 72a och 73a, framg�ar det en del divergenser, till exempel
vid tidpunkterna 1 och 9 timmar. Anledningen bakom dessa toppar �ar snabba och relativt
stora f�or�andringar i den bakomliggande n�atsp�anningen tillsammans med frekvensomfor-
marens och systemets tr�oghet. Resultatet av dessa blir att d�a n�atsp�anningen hastigt �okar
hinner systemet inte anpassa utskickad reaktiv e�ekt och den reglerade sp�anningen f�oljer
initialt efter den bakomliggande. Att f�ors�oka �atg�arda detta problem genom att exempelvis
reformera PI-regulatorn g�ar inte utan att systemet blir tr�ogt eller instabilt.

Figur 74 presenterar VSV-v�arden f�or sp�anningen d�a frekvensomformaren har normal
respektive ut�okad kapacitet. Kapaciteten �ar ut�okad med tidigare n�amnd m�angd.
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(a) Normal Kapacitet (b) Ut�okad kapacitet

Figur 74: VSV v�arde f�or den reglerade samt icke reglerade sp�anningen
vid normal och ut�okad kapacitet p�a frekvensomformaren

Det �ar tydligt fr�an de b�ada �gurerna att VSV kurvorna, med metod 1, minskar eller
h�alls p�a samma niv�a som den icke reglerade �over hela tidsintervallet. Med andra ord
reduceras m�anga av de snabba sp�anningsvariationerna. En j�amf�orelse mellan de tv�a
visar att med st�orre kapacitet p�a frekvensomformaren blir VSV v�ardena l�agre. Detta g�ar
hand i hand med �gur 73a d�ar omr�adet med god reglering blivit st�orre j�amf�ort med �gur 72a.

E�ektf�orlusterna �over ledningen mellan vindkraftverket och transformatorn kan ses i
�gur 75. Det framst�ar att regleringen leder till st�orre f�orluster under stora delar av tidsin-
tervallet, detta eftersom �aven den reaktiva e�ekten bidrar till �overf�oringsf�orluster enligt
ekvation 10. F�orlusterna blir dock inte lika varierande under de perioder d�a regleringen
fungerar v�al och sp�anningen ligger kring b�orv�ardet. Detta bygger p�a att den aktiva och
reaktiva e�ekten samspelar under dessa tillf�allen och om exempelvis den aktiva e�ekten
�okar minskar den reaktiva vilket resulterar i b�ade j�amn sp�anning samt e�ektf�orlust.

Figur 75: E�ektf�orluster p�a ledningen d�a sp�anningen regleras och inte
regleras

4.4.2 Metod 2 och 3

F�or de kommande simuleringarna av metod 2 och 3 anv�ands f�orsta ordningens l�agpass�lter
med brytfrekvensen 0,2 Hz eftersom det enbart var detta �lter som uppfyller kravet med
att starta regleringen inom 5 s. B�orv�ardet som det regleras mot �ar 400 V, vilket betyder
att �ovre och undre gr�ans �ar 405 V respektive 395 V f�or start och stop.
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Resultatet f�or dessa regleringsmetoder �over tolvtimmarsperioden kan ses i �gur 76.
B�ada metoderna f�or
yttar sp�anningen n�armare b�orv�ardet vid de �onskade tillf�allena, men
metod 3 har st�orre inverkan �aven om den inte n�ar hela v�agen. Detta beror p�a skillnaden
mellan de�nitionerna d�ar den reaktiva e�ekten inte �ar begr�ansad f�or metod 3 och d�a �ar det
m�ojligt att f�or�andra sp�anningen mer.

(a) Metod 2

(b) Metod 3

Figur 76: Simulering f�or b�ade reglerad samt icke reglerad sp�anning med
verklig m�atdata p�a n�atetssp�anning f�or b�ade regleringsmetod 2 och 3

I �gur 77, som visar den tillg�angliga reglerbara sp�anningen f�or metod 2, �ar det tydligt
att reglerbarheten inte �ar lika stor som metod 3 vars kurva kan ses i �gur 72b d�a den �ar
identisk med metod 1. Detta �ar f�orv�antat d�a den reaktiva e�ekten i metod 2 �ar begr�ansad
av PQ-kurvan.

Figur 77: N�arbild p�a tillg�anglig reglerbar sp�anning f�or metod 2

F�or metod 2 framg�ar det tre olika sp�anningsniv�aer som regleringen bidrar med. Dessa �ar
0 V, strax under 0,5 V och maximalt ungef�ar 1,5 V. 0 V niv�an intr�ader d�a sp�anningen
�ar inom 400 �5 V och regleringen �ar avst�angd, under 0,5 V �ar det mindre omr�adet i
PQ-kurva och 1,5 V �ar det st�orre omr�adet, dessa intr�ader d�a sp�anningen �ar utom 400 �5
V. Vilket omr�ade i PQ-kurvan som �ar i drift best�ams likt tidigare av den aktiva e�ekten.
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Anledningen till att det fulla 12 timmar tidsintevallet inte presenteras �ar att en s�adan bild
p�avisar samma beteende men p�a ett otydligare vis.

VSV-v�ardena kan ses i �gur 78 d�ar det, f�or metod 2, framg�ar att det inte �ar n�agon
st�orre skillnad mellan den reglerad och icke reglerade sp�anningen. Detta eftersom kurvan i
stort sett bara f�orskjuts mot b�orv�ardet vilket leder till att variationerna �ar demsamma. F�or
metod 3 �ar VSV-v�ardena s�amre f�or den reglerade sp�anningen under en del av tidsintervallet.
Detta beror p�a att med en st�orre m�angd reaktiv e�ekt blir stegen mellan start och stop
st�orre vilket p�averkar VSV-v�ardena negativt.

(a) Metod 2 (b) Metod 3

Figur 78: VSV v�arde f�or den reglerade samt icke reglerade sp�anningen
f�or metod 2 samt 3
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5 Diskussion
I detta kapitel diskuteras de presenterade resultaten. Diskussionen tar st�andpunkt i
arbetets syfte, vilket �ar att unders�oka vindkraftverks f�orm�aga att bidra med frekvens- och
sp�anningsreglering av det svenska eln�atet. Vilket g�ors dels f�or de aktiva st�odtj�ansterna
f�or frekvensreglering och �aven de potentiella tj�ansterna denna rapport tagit fram f�or
sp�anningsreglering.

Kapitlet �ar uppdelat i frekvens och sp�anning f�or att f�a en tydligare struktur, men
b�ada delarna behandlar liknande omr�aden. Skillnaderna mellan de uppm�atta resultaten
ute p�a Bj�ork�o och de simulerade diskuteras f�or att se om de tv�a systemen �overensst�ammer.
Detta f�or att potentiellt kunna anv�anda simuleringsmodellerna f�or att unders�oka olika
f�orh�allanden och f�or�andringar ist�allet f�or att inv�anta r�atta f�orh�allanden ute p�a Bj�ork�o. Det
minimerar �aven slitaget p�a vindkraftverket att utf�ora simuleringar ist�allet f�or m�atningar.
Modellernas reglerf�orm�aga samt hur v�al vindkraftverket klarar av att anv�anda de f�oreslagna
reglerstrategierna analyseras ocks�a. Slutligen diskuteras t�ankbara f�or�andringar i de poten-
tiella st�odtj�ansterna f�or sp�anning samt m�ojliga f�orb�attringar och begr�ansningar f�or b�ade
frekvens och sp�anningsmetoderna.

5.1 Frekvens
Diskussionen kring resultaten f�or frekvensdelen b�orjar med att unders�oka hur v�al simu-
leringarna uppfyller kraven st�allda av SvK:s st�odtj�anster FCR-N, FCR-D ned, samt FCR-D
upp. D�arefter j�amf�ors simuleringarna med m�atningar och diskussioner varf�or dessa inte
�overensst�ammer fullst�andigt med varandra. Slutligen unders�oks vilka f�orb�attringar som kan
g�oras f�or b�attre passning mellan modell och verklighet.

5.1.1 Simuleringar

Samtliga simuleringar anv�ande sig av den grova f�orenklingen konstant vindhastighet, vilket
i praktiken �ar om�ojligt att uppn�a. Syftet med detta var att tydligare visa hur modellen
hanterade frekvensreglering. Med konstant vindhastighet p�averkas den producerade
e�ekten endast av frekvensen som annars har betydligt mindre p�averkan p�a ute�ekten
j�amf�ort med vindhastigheten. �Aven bladvinkeln �andras utifr�an vindhastigheten s�a med
konstant vind blir alla �andringar i bladvinkel ett resultat av frekvens�andringar.

Hur v�al simuleringarna uppfyller kraven f�or st�odtj�ansterna FCR-N, FCR-D upp och
FCR-D ned syns tydligast n�ar insignalen �ar ett stegsvar s�a som visas i �gurerna 37-38
f�or FCR-N och 42 samt 43 f�or FCR-D upp respektive FCR-D ned. Samtliga st�odtj�anster
uppfyllde �aven kraven att spilla max d�a frekvensen �overstiger dess frekvensomr�ade samt
att inte spilla alls n�ar frekvensen understiger den.

Som visat i resultaten �ar alla tre st�odtj�ansterna tillr�ackligt snabba f�or de tidskrav
som st�alls av respektive st�odtj�anst vilket f�orv�antades d�a modellen designades med detta
i �atanke. Vindkraftverket �ar kapabelt att �andra sin e�ekt mycket snabbare �an designat
s�a hastigheten skulle kunna h�ojas, vilket skulle vara f�ordelaktigt f�or att motverka st�orre
korta st�orningar men det hanteras huvudsakligen av andra st�odtj�anster. Nackdelen med
�okad hastighet �ar att modellen blir k�ansligare f�or st�orningar och mindre frekvens�andringar.
�Okad tr�oghet resulterar i att vindkraftverket �andrar bladvinkel mindre vilket minskar
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slitaget �over l�angre tid. Tr�ogheten �ar tydlig i �gur 39 d�ar skarpa �andringar i frekvensen
svaras med en rundare kurva i spilld e�ekt.

5.1.2 M�atningar

Huvudsakliga syftet med m�atningarna var att se hur v�al simulerade v�arden st�amde
�overens med den implementerade modellen p�a vindkraftverket. Att se hur st�odtj�ansternas
krav uppfylls vid m�atningar unders�oktes inte d�a detta inte tydligt kunde visualiseras.
Passningen mellan simulering och m�atning �ar v�aldigt beroende p�a den tillg�angliga e�ekten.
N�ar tillg�anglig e�ekt �ar p�a en stabil niv�a �overensst�ammer uppm�atta och simulerade
e�ekterna men n�ar tillg�anglig e�ekt varierar �ar den uppm�atta e�ekten generellt h�ogre �an
den simulerade, ibland upp till 5 kW.

D�a frekvensen aldrig ligger p�a en stabil avvikelse fr�an 50 Hz �ar hastighetskraven
sv�ara att observera men n�agot som g�ar att se �ar hur vindkraftverkets e�ekt �andras fortare
�an simuleringen vilket indikerar att vindkraftverket �ar snabbt nog. N�agot m�atningarna
tyder p�a �ar att frekvensreglering med vindkraftverk fungerar, exempelvis i �gur 48b d�ar
spillda e�ekten tydligt f�oljer frekvens�andringarna.

5.1.3 F�orb�attringar frekvensmodell och vidare arbete

Att de simulerade och uppm�atta v�ardena inte alltid �overensst�ammer inneb�ar att modellen
beh�over vidareutvecklas. Vart skillnaderna h�arstammar fr�an �ar ok�ant men det �nns
ett samband mellan avvikelser och instabil tillg�anglig e�ekt vilket b�or granskas. Den
tillg�angliga e�ektm�atningen hakade �aven upp sig vid 
era tillf�allen under m�atningarna och
verkade vara kopplat till n�ar styrningen ville spilla mer e�ekt �an vad som fanns tillg�angligt.
Det var sedan tidigare ett k�ant problem att ber�akningen av den tillg�angliga e�ekten i
vindkraftverket brukar kunna visa felaktiga v�arden vid kortare tillf�allen, men inte under
l�angre perioder. Orsaken till dess felber�akningar �ar fortfarande ok�anda. Det maximala
e�ektspillet valdes till 10 kW vilket motsvarar 40 % av m�arke�ekten, som ett antagande.
Vidare arbeten kan behandla hur stor e�ektkvot som b�or spillas.

Ett problem med metodens uppbyggnad �ar kvoten med spillfaktorn. F�or att platta
till momentkurvan anv�andes en kvot mellan tillg�anglig e�ekt och den �onskade producerade
e�ekten vilket gav goda resultat n�ar den tillg�angliga e�ekten var m�arke�ekten. N�agot som
noterades i simuleringar var att n�ar tillg�angliga e�ekten var under m�arke�ekt s�a spilldes
mindre e�ekt �an vad st�odtj�ansten borde spilla vid den frekvensen. En vidareutveckling av
modellen vore att designa bort kvoten och endast ha spilld e�ekt som ett �onskat v�arde,
men d�a kr�avs en annan metod f�or att justera momentkurvan.

Detta arbete behandlade endast st�odtj�ansterna FCR-N, FCR-D upp, och FCR-D ned men
vidare arbete skulle kunna unders�oka 
er st�odtj�anster. N�agot som inte unders�oktes �ar
hur snabbt ute�ekten kan �andras med �andring av bladvinkel. St�odtj�ansten FFR har en
responstid p�a 1,3 sekunder, d�armed skulle det kunna unders�okas ifall vindkraftverket hinner
reagera p�a s�a kort tid. Slitageanalys av att �andra bladvinkeln f�or att reglera frekvensen
beh�ovs ocks�a g�oras.
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5.2 Sp�anning
Nedan behandlar delen av detta arbete som fokuserar p�a sp�anningsreglering. Som tidigare
n�amnts diskuteras simuleringsmodellen och dess j�amf�orelse med m�atningarna, vindkraftver-
kets f�orm�aga att bidra med st�odtj�anster, samt m�ojliga f�or�andringar i dessa, och sist resoneras
det kring framtida arbeten s�av�al som modellens begr�ansningar.

5.2.1 Simuleringar och modell sp�anning

Utifr�an de resultat som framg�ar i avsnitt 4.3 �overensst�ammer simuleringarna v�al med de
uppm�atta v�ardena f�or samtliga metoder. Det �ar dock sv�art att tillverka modeller som
beskriver verkligheten in i minsta detalj. M�anga parametrar p�averkar vindkraftverkets
beteende och alla dessa tas inte i beaktning utan modellen tar enbart h�ansyn till de som
anses mest vitala.

Med detta sagt �ar det m�ojligt att skilja resultaten �at i alla tre metoder d�ar de
simulerade v�ardena ligger �overlag p�a en n�agot mindre sp�anningsniv�a j�amf�ort med de
uppm�atta. Detta kan dels bero p�a att ledningens impedans �ar felbest�amd och d�a blir
den ber�aknade sp�anningen i simuleringarna felaktig. Det �ar �aven s�a att ekvationen som
sp�anningsber�akningen utg�ar ifr�an enbart �ar en approximation f�or induktiva ledare och kan
d�arf�or vara n�agot bristf�allig. En annan f�orklaring bakom olikheten i sp�anning framg�ar i
�gur 60 d�ar den reaktiva e�ekten innehar en l�agre niv�a i simulationerna, vilket g�aller f�or
samtliga metoder. Varf�or den reaktiva e�ekten �ar l�agre kan grunda sig i att det inte tas
n�agon h�ansyn till �ovrig elektrisk utrustning p�a vindkraftverkets anl�aggning. Exempelvis
�ar den aktiva e�ekten negativ under en period av m�atintervallet, d�a vindkraftverket inte
�ar i drift. Detta indikerar att e�ekt
�odet �ar �at motsatt h�all, med andra ord konsumerar
anl�aggningen aktiv e�ekt. Utrustning kan d�a �aven dra reaktiv e�ekt och p�a s�a vis p�averka
det uppm�atta v�ardet. D�a den simulerade reaktiva e�ekten �ar l�agre �an den uppm�atta blir
�aven sp�anningen det eftersom de enligt ekvation 16 �ar starkt beroende av varandra. Detta
beroende g�aller �aven f�or �overf�oringsf�orlusterna, vilket kan ses i ekvation 10, vilka visar p�a
ett liknande beteende.

Trots de tidigare diskuterade bristerna i k�anslighet f�or felaktigt best�amd impedans
och den approximativa ekvationen blir skillnaderna mellan simulering och m�atning sm�a
d�a b�orv�ardet n�as i �gur 62. Detta beror p�a att felen dessa brister leder till i ber�akning
av Qbor arbetas bort av PI-regulatorn. Qbor pekar i en ungef�arlig riktning f�or att f�a den
�onskade sp�anningen, sedan arbetar regulatorn f�or att minska skillnaden mellan sann och
�onskad sp�anning. P�a s�a s�att �ar bristernas inverkan inte stora i arbetet kring den reak-
tiva e�ekten, dock p�averkar dem som sagt mer d�a sp�anningen ska ber�aknas i simulationerna.

En annan bem�arkelse, som �ar s�arskilt tydlig f�or metoderna 2 och 3 �ar skillnaden i
de toppar som uppkommer vid stora hastiga f�or�andringar i reaktiv e�ekt. I simuleringarna
�ar dessa b�ade 
er och �aven st�orre. Skillnaden i antalet kan bero p�a att �ltret som anv�ands
ute p�a Bj�ork�o och i Matlab inte fungerar p�a exakt samma vis och d�a blir det skillnader i
styrsignalen f�or start och stopp. Denna skillnad kan �aven vara anledningen till avvikelserna
vid j�amf�orelse av startpunkterna. Storleken p�a simuleringens toppar kan dels bero p�a
skillnader i reaktiv e�ekt men den st�orsta anledningen �ar de avvikelser som g�ar att urskilja
fr�an den ber�aknade n�atsp�anningen V2 i b�ade �gur 68c och 58b. Dessa pl�otsliga toppar i
V2, som uppkommer vid hastiga upprepade f�or�andringar i reaktiv e�ekt, beror p�a att de
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negativa v�ardena i reaktiv e�ekt intr�a�ar samtidigt som den reglerade sp�anningen inte
f�or�andras. En m�ojlig orsak till de negativa v�ardena �ar att frekvensomformaren, av oklar
anledning, inte klarar av 
era upprepade snabba f�or�andringar. Det ska p�apekas att de
negativa v�ardena inte speglas i den uppm�atta sp�anningen, den g�ar inte under den icke
reglerade sp�anningen vilket borde vara fallet vid ett negativt v�arde. Med detta i �atanke
tillsammans med de tydliga oscillationerna i n�atfrekvens som noteras vid samma tidpunkter
�ar det �onskv�art att, vid fortsatt arbete, unders�oka om detta �ar ett typ av m�atfel. Det �ar
m�ojligt att m�atningarna blir st�orda av de hastiga och relativt stora f�or�andringarna.

Att dessa toppar i V2 inte har en lika stor inverkan p�a de uppm�atta v�ardena beror
p�a att det �nns en skillnad mellan hur simulering och implementering anv�ander sig av
parametern. I b�ada systemen anv�ands den till att best�amma ett Qbor men i simuleringarna
anv�ands den �aven till att ber�akna sp�anningen vid vindkraftverket. Om det d�a �ar en topp
i den bakomliggande sp�anningen f�oljer simuleringarna efter. I implementeringen �andrar
systemet den reaktiva e�ekten och d�a f�or�andras sp�anningen vid vindkraftverket d�ar det
inte �nns samma beroende av V2.

Trots brister och olikheter �ar de m�ojligt att anv�anda modellen f�or att unders�oka
olika reglerstrategier d�a den ger en antydan till hur vindkraftverket hade reagerat. Simu-
leringar b�or dock utv�arderas tillsammans med verkliga m�atningar f�or att fullt ut unders�oka
m�ojligheterna att bidra med st�odtj�anster till eln�atet.

5.2.2 Sp�anningsreglering med vindkraftverk

D�a det i dagsl�aget inte �nns n�agra allm�anna st�odtj�anster f�or sp�anningsreglering p�a den sven-
ska elmarknaden tog detta arbete fram tre stycken som t�anktes l�ampliga f�or vindkraftverk.
Dessa tre metoder anv�andes f�or att unders�oka vindkraftverks m�ojligheter till att bidra
med sp�anningsreglering. Vidare analyserades hur de olika metoderna f�or�andrade snabba
sp�anningsvariationer vilket kvanti�erades med m�attet very short variations f�orkortat VSV.

F�or den f�orsta metoden eller st�odtj�ansten, som �ar utformad att st�andigt reglera mot
b�orv�ardet 400 V, unders�oktes tv�a olika kapaciteter p�a frekvensomformaren, 40 respektive
53,2 kVA. Skillnaden mellan de tv�a �ar att med ut�okad kapacitet �nns det en st�orre m�angd
reaktiv e�ekt och d�a �aven st�orre reglerbar sp�anning till f�orfogande. Det �ar inte ovanligt att
sp�anningen vid vindkraftverket ligger kring och �aven under 394 V, vilket leder till problem
f�or frekvensomformaren med 40 kVA eftersom b�orv�ardet 400 V inte n�as. Sp�anningskurvan

yttas enbart mot b�orv�ardet vilket i sig �ar �onskv�art men den j�amna sp�anningen kring 400
V uppn�as inte. Med den st�orre kapaciteten �astadkommes den j�amna kurvan �over st�orre
perioder p�a det unders�okta tolvtimmars intervallet. Skillnad mellan resultaten f�or de olika
kapaciteterna tar �aven tydlig form i VSV-v�ardena d�ar kurvorna minskar f�or b�ada fallen
men f�or den ut�okade frekvensomformare �ar v�ardena ytterligare n�agot l�agre. Resultatet d�a
b�orv�ardet n�as efterliknar det i [48], fr�an vilken metoden tagit inspiration av, med skillnaden
att deras sp�anning inte ser ut att 
uktuera lika mycket kring b�orv�ardet. Detta kan bland
annat bero p�a att den bakomliggande sp�anningen de anv�ander inte har samma hastiga
f�or�andringar eller att deras PI-regulator �ar utformad p�a ett annat vis.

F�or att g�a �over till st�odtj�anst/metod 2 och 3 har de b�ada ett inbyggt d�odband p�a
400 �5 V och reglerar d�arf�or inte inom detta intervall. B�ada metoderna klarar av detta
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krav vilket visar att vindkraftverket kan svara p�a en yttre signal eller situation och d�arifr�an
b�orja eller sluta reglera. Eftersom Svenska kraftn�ats st�odtj�anster f�or frekvensreglering
startar d�a frekvensen g�ar utanf�or f�orbest�amda intervall, fr�an 50 Hz, �ar detta en god
indikation p�a vindkraftverks f�orm�aga att bidra till liknande st�odtj�anster f�or sp�anningsre-
glering om s�adana skapas. Det ska p�apekas att att dessa tv�a metoder utg�ar fr�an en icke
reglerad sp�anning, d�ar den reaktiva e�ekten Q = 0, som best�ammer start och stopp. Att
en st�odtj�anst fr�an Svenska kraftn�at skulle utg�a fr�an en ber�aknad sp�anning �ar inte troligt,
men det p�avisar fortfarande att regleringen kan styras av en yttre situation. Ett mer
troligt scenario hade m�ojligtvis varit en tidsbest�amd regleringsperiod som d�a styrs av den
uppm�atta sp�anningen vid vindkraftverket.

I metod 2 �ar den reaktiva e�ekten begr�ansad av PQ-kurvan som National Grid har
som n�atkrav f�or vindfarmar. Samma restriktion g�ors �aven i [43] men med ett n�atkrav som
uppfyller samtliga europeiska n�atkoder. Begr�ansningen g�or st�odtj�ansten mer verklighet-
strogen eftersom m�arke�ekten p�a vindkraftverket �ar 30 kW medan frekvensomformarens
kapacitet �ar p�a 40 kVA, vilket �ar en �overdimmensionering med 60 %. Det �ar inte troligt
att en s�adan �overdimmensionering hade gjorts p�a ett kommersiellt vindkraftverk d�a det
i dagsl�aget inte �nns n�agra �nansiella incitament f�or det. Ingen av st�odtj�ansterna 2 eller
3 n�ar b�orv�ardet, med de f�or
yttar sp�anningen mot en niv�a som �ar n�armare den �onskade
sp�anningen och bidrar p�a detta vis likt resultatet i [43]. �Aven h�ar kan paralleller dras
till frekvensregleringen d�ar en budad m�angd e�ekt aktiveras och bidrar till f�or�andring
i frekvens medan f�or sp�anning hade denna m�angd kunnat vara den maximala reaktiva
e�ekten enligt n�atkravet. Att kurvorna endast f�or
yttas leder till att VSV-v�ardena inte
f�orb�attras utan de blir lite s�amre, detta eftersom sp�anningsvariationen blir st�orre vid
start och stopp av st�odtj�ansterna. D�a st�odtj�ansten startar eller stoppar blir det ett steg i
sp�anningsniv�a antingen upp eller ned, eftersom det blir en tillf�orsel av reaktiv e�ekt, vilket
p�averkar VSV negativt.

De metoder f�or sp�anningsreglering som tagits fram i detta arbete kan �aven appliceras
p�a andra energiproduktioner som anv�ander sig av frekvensomformare. Om detta g�ors
p�a mindre produktionsanl�aggningar i l�agsp�anningsn�atet kan det �oppna upp f�or ut�okad
produktion i 
era omr�aden [7]. Ofta �ar det n�amligen sp�anningsh�ojningen som begr�ansar
produktionskapaciteten i eln�at med distribuerad produktion.

5.2.3 Begr�ansningar sp�anningsmodell och vidare arbete

Sp�anningsregleringen och dess metod har en del begr�ansningar och sv�arigheter som beh�over
unders�okas f�or att ytterligare utveckla vindkraftverks f�orm�aga att medverka p�a marknaden.
En av dessa �ar att stora delar utg�ar ifr�an ekvation 16 och d�arf�or �aven en ber�aknad
sp�anning V2 vid transformatorn. Utifr�an V2 styrs sedan systemet b�ade genom att ber�akna
ett b�orv�arde f�or den reaktiva e�ekten men �aven f�or att styra start och stop f�or metod 2
samt 3. Ett av problemen med detta tillv�agag�angss�att �ar att utg�angsekvationen �ar en
approximation f�or induktiva ledare, dock verkar denna approximation fungera v�al. Trots
detta hade ett uppm�att v�arde varit att f�oredra men det �ar s�allan tillg�angligt. Systemet
blir �aven beroende av att impedansen mellan vindkraftverk och transformator �ar noggrant
best�amd.

F�or att komma ifr�an ett lika stort beroende av V2 hade arbete kring m�ojligheterna
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att anv�anda en f�orbest�amd kurva f�or fastst�allandet av Qbor beh�ovt utf�oras. Det
tillv�agag�angss�attet anv�ands i b�ade [48] och [43] som modellen har tagit en del annan
inspiration ifr�an. Med denna f�oreslagna metod hade �V = Vbor � Vmat �overs�atts till
ett Qbor och sedan arbetar PI-regulatorn f�or att minska skillnaden mellan b�orv�arde och
uppm�attv�arde. Trots detta nya tillv�agag�angss�att �ar simuleringarna fortsatt beroende av V2
och ekvation 16 f�or att ber�akna sp�anningen vid vindkraftverket. �Aven styrningen av metod
2 och 3 �ar fortsatt beroende av V2, vilket dock hade kunnat undvikas om den tidigare
n�amnda f�or�andringen med tidsbest�amd reglering implementeras.

PI-regulatorn denna sp�anningsmodell bygger p�a �ar inte optimerad utan de konstan-
ter som brukas �ar framtagna efter olika tester, f�orst genom simuleringen och sedan �ar
de efterkorrigerade ute p�a Bj�ork�o s�a att en godtycklig reglering intr�a�ar. Det �nns
d�arf�or eventuellt mer l�ampade konstanter, b�ade f�or proportionalitetskonstanten Kp och
integralf�orst�arkningen Ki som reglerar b�attre. Arbetet har dock kort unders�okt m�ojligheten
att reglera med en PID-regulator. Detta resulterade i snabbare regleringar men �aven icke
�onskv�arda oscillationer och resultaten med PI-regulator ans�ags d�armed b�attre. D�a det
enbart utf�ordes en kortare unders�okning kan det vara av intresse att fortsatt unders�oka
denna alternativa typ av regulator. I rapporterna [50] och [51] unders�oks de tv�a olika
regulatorerna och de visar p�a att PID-regulatorer besitter snabbare stegsvar och b�attre
stabilitetsmarginaler i b�ade amplitud och fas, vilket hade gynnat reglermetoderna.

Ytterligare en utvecklingsm�ojlighet �ar att uppdatera m�atv�ardena med en snabbare
frekvens. I dagsl�aget sker det en medelv�ardesbildning �over 10 n�atperioder, vilket motsvarar
200 ms, innan m�atv�ardena uppdateras, men m�atutrustningen kan �aven m�ata �over halvpe-
rioder. Detta hade ist�allet lett till uppdatering vart 100 ms och d�a hade systemet haft
m�ojligheten att jobba snabbare. Tanken �ar att den reglerade sp�anningen d�a hade legat inom
ett sn�avare omr�ade fr�an b�orv�ardet, detta eftersom mindre f�or�andringar i sp�anning hinner
regleras snabbare. Den snabbare m�atuppdateringen kan dock leda till h�ogre st�orningsniv�aer
och det kan �aven h�anda att frekvensomformaren inte hinner med den hastigare regleringen.
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6 Slutsats
Resultatet fr�an projektet tyder p�a att vindkraftverk �ar v�al l�ampade att bidra till frekven-
sreglering med st�odtj�ansterna FCR-N, FCR-D upp och FCR-D ned. Detta genom att
justera momentet i generatorn samt bladvinkeln s�a ger det vindkraftverket m�ojlighet att
spilla vind och p�a s�a vis �oka eller minska produktion i f�orh�allande till eln�atets frekvens.
Resultaten visar �aven att en stabil tillg�anglig e�ekt ger en b�attre styrning av produktionen
och att det optimala f�orh�allandet �ar n�ar vinden �ar tillr�ackligt stark f�or att vindkraftverket
ska kunna producera vid m�arke�ekt. D�a styrningen av hur mycket e�ekt vindkraftverket
spiller �ar ber�aknat som en kvot av den tillg�angliga e�ekten leder det till sv�arigheter att
styra exakt hur mycket e�ekt som ska spillas. H�ar har systemet f�orb�attringsm�ojligheter
till att kunna spilla en best�amd e�ekt oavsett den tillg�angliga e�ekten f�or vindkraftverket.
Nuvarande modell skiljer �aven sig fr�an m�atningar s�a modellen beh�over vidareutvecklas.

Utifr�an resultatet av detta arbete framg�ar det �aven att vindkraftverk besitter f�orm�agan
att bidra till regleringen av eln�atets sp�anning. Hur mycket sp�anning vindkraftverk kan
bidra med beror fr�amst p�a dess m�arke�ekt samt frekvensomformarens kapacitet. St�orre
vindkraftverk och frekvensomformare kan bidra med mer reglering. De tre st�odtj�anster
som unders�okts �ar att st�andigt reglera mot en �onskad sp�anning, endast reglera utanf�or
att d�odband med begr�ansad och icke begr�ansad reaktiv e�ekt. Metoden med konstant
reglering har m�ojligheten att h�alla sp�anningen p�a en j�amn niv�a kring b�orv�ardet om den
bakomliggande sp�anningen inte �ar f�or l�ag. Om den �ar f�or l�ag blir det enbart en f�orskjutning
av kurvan mot b�orv�ardet. D�a denna metod h�aller sp�anningen p�a en j�amn niv�a minskar
VSV-v�ardena (very short variations) medan d�a det enbart blir en sp�anningsf�orskjutning
blir v�ardena desamma. De tv�a andra st�odtj�ansterna p�avisar att regleringen kan styras av
sp�anningsniv�an. Sp�anningsniv�an kan allts�a best�amma n�ar vindkraftverket ska b�orja och
sluta reglera. B�ada dessa metoder f�orskjuter enbart sp�anningen mot ett �onskat v�arde. D�a
den reaktiva e�ekten �ar begr�ansad f�or en av st�odtj�ansterna, av en n�atkod f�or National Grids
vindfarmar, blir dess regleringen inte lika stor som metoden utan n�agon begr�ansning. Med
n�atkoden unders�oks vindkraftverks f�orm�aga till regleringen med en f�orankring i eln�atets
f�oreskrifter. F�or b�ada st�odtj�ansterna med d�odband blir VSV-v�ardena n�agot s�amre.

F�or att fullt ut unders�oka vindkraftverks f�orm�aga till att bidra med att h�alla en sta-
bil sp�anning p�a eln�atet m�aste SvK forma st�odtj�anster f�or sp�anningsreglering. Detta arbete
har sj�alv utformat potentiella st�odtj�anster och vindkraftverk har god f�orm�aga att bidra till
dessa. Fr�an SvK:s sida kommer det �aven att kr�avas mycket m�atning av sp�anningen ute
i eln�atet, d�a den inte �ar konstant i hela systemet. Detta f�or att en st�odtj�anst ska kunna
utformas och bidragare f�a betalt.
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A Bilagor

Figur A.1: Omriktarens stegsvar f�or upprampning av reaktiv e�ekt

Figur A.2: Omriktarens stegsvar f�or nedrampning av reaktiv e�ekt

I



Figur A.3: �Oversiktligt blockschema f�or sp�anningsreglering

Figur A.4: �Overgripande schema f�or implementationen p�a vindkraftver-
ket

B Matlabkod frekvensreglering

II



1
2 clear
3
4 % ======================== Inlasning av matdata

====================
5 del imiterIn = ' \ t ' ;
6
7 f i lename1 = [ ' B1_CL4_20_230419_12_46_45 . txt' ];
8 measurements1 = importdata ( f i lename1 , del imiterIn ) ;
9 f i lename2 = [ ' B1_CL4_20_230419_13_16_49 . txt' ];

10 measurements2 = importdata ( f i lename2 , del imiterIn ) ;
11 f i lename3 = [ ' B1_CL4_20_230419_13_46_53 . txt' ];
12 measurements3 = importdata ( f i lename3 , del imiterIn ) ;
13 f i lename4 = [ ' B1_CL4_20_230419_14_16_57 . txt' ];
14 measurements4 = importdata ( f i lename4 , del imiterIn ) ;
15
16 measurements = [ measurements1 ; measurements2 ; measurements3 ;

measurements4 ];
17
18 % Inkludera fol jande ifal l CL3 matf i l studeras :
19 % measurements (: ,67:69) = zeros ( length ( measurements (: ,1) ) ,3) ;
20
21 input = measurements ;
22
23 kanaluppdelning20230424 ; % Matdatan delas up i effekt ,

vindhastighet , mm.
24
25
26 % ================== DC - generator komponenter :

=====================
27 J = 2600/(20^2) ; % Troghetsmoment [ kgm ^2]
28 b = 0.1; % Dampning
29 Kp = 3; % PI - reg
30 Ki = 5; % PI - reg
31
32 % ==================== NREL - reg :

=============================
33 Sampl_t = 0.05; % [s] Sampling time

of the control ler
34 CornerFrequency = 10; % [ rad /s] Corner

frequency of the generator speed low pass fi l ter
35 VS_CtInSp = 5.7; % [ rad /s] Cut - in

generator speed
36 VS_RtPwr = 25000; % [W] Rated generator

power
37 VS_RtGnSp = 7.45; % [ rad /s] Rated generator

speed
38 VS_Rgn3MP = 1.6; % [ rad ] Pitch angle to

III



stay in Region 3
39 VS_Slope15 = 2600; % [W/( rad /s) ] Slope of torque

curve in Region 1.5
40 VS_Rgn2Sp = 6.2; % [ rad /s] Lower generator

speed limit for Region 2.
41 VS_Rgn2K = 35; % [W/( rad /s)2] Region 2

generator torque constant .
42 VS_TrGnSp = 7; % [ rad /s] Lower generator

speed limit for Region 2.5.
43 VS_Slope25 = 3500; % [W/( rad /s) ] Slope of torque

curve in Region 2.5
44 VS_SySp = 6.5; % [ rad /s] Generator speed

where torque would be zero if in Region 2.5. ( Construct ion
help point .)

45 VS_MaxTq = 225; % [Nm] Maximum
generator torque

46 VS_MaxRat = 500; % [Nm/s] Maximum generator
torque rate

47 PC_MaxPit = 1.5708; % [ rad ] Maximum
allowed pitch angle ( Fully feathered posit ion )

48 PC_MinPit = 0.0349; % [ rad ] Minimum
allowed pitch angle ( Fully fine posit ion )

49 PC_KP = 0.35; % [ rad /( rad /s) ] Pitch
control ler Proport ional gain

50 PC_KI = 0.22; % [ rad /( rad /s) ] Pitch
control ler Integral gain

51 PC_KK = 0.4; % [ rad ] The pitch angle
at which the pitch sensit iv i ty is double the pitch

sensit iv i ty at pitch = 0 rad .
52 PC_MaxRat = 0.2; % [ rad /s] Maximum allowed

pitch rate
53 VS_SlPc = 10;
54 StoppingPitchSpeed = 0.0349; % Pitch rate when stopping

the turbine
55 Start ingPitchSpeed = -0.0249; % [ rad /s] Pitch rate when

start ing the turbine
56 PC_RefSpd = 7.85; % [ rad /s] Reference generator

speed
57 Run_Stop = 1;
58
59
60 % ======================= Vindkraftverk parametrar

===================
61 Lambda_opt =8.75; % Optimal lambda
62 rho =1.225; % [kg /m^3] Air density
63 d=16; % [m] Turbine diameter
64 R = d/2; % [m] Turbine radius
65 Cpmax =0.418; % Maximum Power Coeff ic ient of the turbine

IV



with MinPit at 2 deg .
66 A=pi *R .^2; % [m^2] Turbine area .
67
68
69 %=== Stopping and Start ing Pitch Speed Adjustment Near

Feathered ===
70 SaS = [ PC_MinPit 1;
71 PC_MaxPit *0.85 1;
72 PC_MaxPit *0.98 0.15;
73 PC_MaxPit *1.2 0.15;];
74
75 SaS_table = SaS (1: end ,2: end );
76 SaS_BP = SaS (1: end ,1)' ; % Rad index for tabel l
77
78
79 % ====================== Cp( lambda , Beta ) tabel l

=====================
80 load ( ' CP_data .mat' ) ; % Data for Cp tabell
81 breakpoints1 = data (2: end ,1) ' ; % Rad index for tabel l
82 breakpoints2 = data (1 ,2: end ); % Kolumn index for tabel l
83 table_data = data (2: end ,2: end ); % Output varden for tabel l
84
85 % =================== Max Cp for alla vinklar over 2 grader

==========
86 Cp_B0 = table_data ;
87 Cp_B0 (: ,1) = 0;
88 Max_Cp = [ breakpoints1 ' max (Cp_B0' ) ' ];
89 Vector_data = max(Cp_B0' ) ' ;
90
91 % ====================== Spil l metod antal

======================
92 breakpoints3 = fl ip ( table_data (32 ,1:7) ) ; % Rad index for

bladvinkel tabel
93 Beta = fl ip ( breakpoints2 (1:7) ) ; % Varden for

bladvinkel
94 Pspil l = 0; % Antal watt som

spil ls
95
96 % ====================== Tid och effekt =======================
97 t ime1 = l inspace (0 , length ( time )*Sampl_t , length ( time )) ' ; % [s]

For att matningarna
98 % ska borja pa t = 0
99 Pel =( DCV .* DCC) ./1000; % [kW] Berakna elektr isk effekt (Pel

) med
100 % DC - link spanning (DCV) and strom (

DCC)
101 Eleff =0.89; % Generator varkningsgrad .
102 Pmec=Pel / Eleff ; % [kW] Mekanisk effekt
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103
104
105 % =============== Bearbetning av frekvens data

===================
106 load ( ' FrekvensData .mat ' ) ; %Las in frekvens data
107 freq = Frekvens . freq_vector ; % Hamta frekvens vektor
108
109 %Leta efter posit ion med minsta frekvens
110 min_freq = min (min ( freq )) ;
111 size_freq = size ( freq ) ;
112 for i = 1: size_freq (1)
113 for j = 1: size_freq (2)
114 if freq (i , j ) == min_freq
115 index =[ i j ];
116 end
117 end
118 end
119
120 % Skapa en 15 min lang frekvens och tid vekor runt minsta vardet
121 freq15 = freq ( index (1) , index (2) -4500: index (2) +3499) ;
122 t ime_freq = l inspace (0 , length ( freq15 ) /10 , length ( freq15 )) ' ; %Div

10 pga 10 Hz sampling av frekvens
123
124 % ======== Konstrukt ion av frekvensf i l f r tester =========
125
126 % L n g d e n p vektorn b e h v e r anpassas efter m t f i l e n s

l n g d d " length (Mode )/x"
127 % m s t e bli en s k a l r
128 ettor = ones ( length (Mode ) /20 ,1) ;
129
130 Test_frek = [ ettor *50; ettor *50.1; ettor *50; ettor *50.1
131 ettor *50.5; ettor *50.06; ettor *50.08; ettor *50.04
132 ettor *50; ettor *49.9; ettor *50; ettor *49.9
133 ettor *49.5; ettor *49.94; ettor *49.92; ettor *49.9
134 ettor *50; ettor *50; ettor *50; ettor *50];
135
136
137 % ============== Input ti l l Simul ink ======================
138
139 % Generator hast ighet
140 GenSpeed = timetable ( seconds ( t ime1 ) ,TurbSpeed2 );
141
142 % Vind hast ighet
143 Wind = timetable ( seconds ( t ime1 ) , WS30);
144
145 % Spets hast ighet
146 V_tip = t imetable ( seconds ( t ime1 ) , (2* pi * TurbSpeed2 ) /60*R);
147
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148 % Elektr isk effekt
149 P_mec = timetable ( seconds ( t ime1 ) , Pmec *1000) ;
150
151 % Mekanisk effekt
152 P_el = t imetable ( seconds ( t ime1 ) , Pel *1000) ;
153
154 % Bladvinkel grader
155 Vinkel = t imetable ( seconds ( t ime1 ) , PAB1);
156
157 % Til lgangl ig effekt fran vindkraftverk
158 MPE = timetable ( seconds ( t ime1 ) , MaxPwrEst ) ;
159
160 % Frekvens data
161 Frekvens = timetable ( seconds ( t ime_freq ) , freq15 ' ) ;
162
163 % P_Wasted
164 P_waste = timetable ( seconds ( t ime1 ) , Pwaste ) ;
165
166 % Nat frekvens
167 Fgrid = t imetable ( seconds ( t ime1 ) , Fgrid ) ;
168
169 % Test frekvens
170 Test_frek = t imetable ( seconds ( t ime1 ) , Test_frek ) ;
171
172 % Estimerad effekt f r n vkv
173 Mode = timetable ( seconds ( t ime1 ) , Mode );
174
175 % ================== Hamta parametrar fran modell

===============
176 out = sim( ' Ful ls tandigt_system_model l . slx ' ) ; %Kor model len
177 open ( ' Ful ls tandigt_system_model l . slx ' ) ; % Oppna model len
178
179 t ime_out = get (out ," tout ") ; % Hamta tid

vektor
180 Bladvinkel = get (out , ' Bladvinkel ' ) ; % Hamta uppmatt

bladvinkel
181 Bladvinkel_sim = get (out , ' Bladvinkel_sim ' ) ; % Hamta

simulerad baldvinkel
182 Varvtal = get (out , ' Vinkelhast ighet ' ) ; % Hamta uppmatt

varvtal
183 Varvtal_sim = get (out , ' Vinkelhast ighet_sim ' ) ; % Hamta

simulerat varvtal
184 Effekt = get (out , ' Effekt ' ) ; % Hamta uppmatt

effekt
185 Effekt_sim = get (out , ' Effekt_sim ' ) ; % Hamta

simulerad effekt
186 Ti l lgangl ig = get (out , " Ti l lgangl ig_sim ") ; % Hamta

simulerad t i l lgangl ig effekt
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187
188 % =================== Passning av modell =======================
189 remove_t = 90*(1/ Sampl_t ) ; %Ta bort de forsta 90 sekunder for

att undvika upprampning av model len
190 t ime_out (1: remove_t ) = [];
191 Varvtal (1: remove_t ) = [];
192 Bladvinkel (1: remove_t ) = [];
193 Effekt (1: remove_t ) = [];
194 Varvtal_sim (1: remove_t ) = [];
195 Bladvinkel_sim (1: remove_t ) = [];
196 Effekt_sim (1: remove_t ) = [];
197 Ti l lgangl ig (1: remove_t ) = [];
198
199 y_bar (1) = max( Varvtal ) -min ( Varvtal ) ;
200 y_bar (2) = max( Bladvinkel ) -min ( Bladvinkel ) ;
201 y_bar (3) = max( Effekt ) -min ( Effekt ) ;
202 % y_bar (4) = max( Ti l lgangl ig ) -min ( Ti l lgangl ig ) ;
203
204 %Chi 2
205 Chi2 (1) = 1./ length ( Varvtal )* sum (( Varvtal - Varvtal_sim ) .^2./

Varvtal_sim ); % berakna chi ^2 for varvtal
206 Chi2 (2) = 1./ length ( Bladvinkel )* sum (( Bladvinkel - Bladvinkel_sim )

.^2./ Bladvinkel_sim ); % berakna chi ^2 for bladvinkel
207 Chi2 (3) = 1./ length ( Effekt )* sum (( Effekt - Effekt_sim ) .^2./

Effekt_sim );
208 Chi2 (4) = 1./ length ( Effekt )* sum (( Effekt - Ti l lgangl ig ) .^2./

Ti l lgangl ig ) ; % berakna chi ^2 for
effekt

209
210 %MAE
211 MAE (1) = 1./ length ( Varvtal )* sum(abs (Varvtal - Varvtal_sim )) ;

% berakna chi ^2 for varvtal
212 MAE (2) = 1./ length ( Bladvinkel )* sum(abs ( Bladvinkel -

Bladvinkel_sim )) ; % berakna chi ^2 for bladvinkel
213 MAE (3) = 1./ length ( Effekt )* sum(abs (Effekt - Effekt_sim )) ;

% berakna chi ^2 for effekt
214 MAE (4) = 1./ length ( Effekt )* sum(abs (Effekt - Ti l lgangl ig )) ;
215
216 %NMAE
217 NMAE (1) = 1./( length ( Varvtal )* y_bar (1) )*sum(abs (Varvtal -

Varvtal_sim )) ; % berakna chi ^2 for varvtal
218 NMAE (2) = 1./( length ( Bladvinkel )* y_bar (2) )*sum(abs ( Bladvinkel -

Bladvinkel_sim )) ; % berakna chi ^2 for bladvinkel
219 NMAE (3) = 1./( length ( Effekt )* y_bar (3) )*sum(abs (Effekt -

Effekt_sim )) ; % berakna chi ^2 for effekt
220 NMAE (4) = 1./( length ( Effekt )* y_bar (3) )*sum(abs (Effekt -

Ti l lgangl ig )) ;
221
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222 % NRMSE
223 NRMSE (1) = 1/ y_bar (1) * sqrt ( sum (( Varvtal - Varvtal_sim ) .^2) / length

( Varvtal ) ) ; % berakna chi ^2 for varvtal
224 NRMSE (2) = 1/ y_bar (2) * sqrt ( sum (( Bladvinkel - Bladvinkel_sim ) .^2) /

length ( Bladvinkel ) ) ; % berakna chi ^2 for bladvinkel
225 NRMSE (3) = 1/ y_bar (3) * sqrt ( sum (( Effekt - Effekt_sim ) .^2) / length (

Effekt ) ) ; % berakna chi ^2 for effekt
226 NRMSE (4) = 1/ y_bar (3) * sqrt ( sum (( Effekt - Ti l lgangl ig ) .^2) / length (

Effekt ) ) ;
227
228 % ===================== pitchakt iv i tet ================
229
230 akt ivi tet =[0; abs (diff ( Bladvinkel ) ) ]; % lagger ti l l 0 for

att akt iv i tet skall ha samma langd som tid
231 medelakt iv i tet =sum( akt iv i tet ) / ( t ime_out (end ) - t ime_out (1) ) ;

% medelvarde av grader / sekund for uppmatt signal
232
233 akt iv i tet_sim =[0; abs (diff ( Bladvinkel_sim )) ];
234 medelakt iv i tet_sim =sum( akt iv i tet_sim ) / ( t ime_out (end ) - t ime_out

(1) ) ; % medelvarde av grader / sekund for simulerad signal

De m�at�ler som anv�ands f�or frekvenssreglering i arbetet �ar:

� "B1 CL4 20 230419 12 46 45:txt"

� "B1 CL4 20 230419 13 16 49:txt"

� "B1 CL4 20 230419 13 46 53:txt"

� "B1 CL4 20 230419 14 16 57:txt"

� "B1 CL4 20 230427 08 19 16:txt"

� "B1 CL4 20 230427 08 49 20:txt2

� "B1 CL4 20 230427 09 19 24:txt"

� "B1 CL4 20 230427 09 49 27:txt"

� "B1 CL4 20 230427 10 19 31:txt"

C Matlabkod sp�anningsreglering

1 clear
2
3 % ======================== Inlasning av matdata

====================
4 del imiterIn = ' \ t ' ;
5
6 % Matdata for spanningsregler ing
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7 f i lename_Vmat = [ ' B1_EP_CL1_5_230329_00_00_00 . txt' ];
8
9 measurements_Vmat = importdata ( f i lename_Vmat , del imiterIn ) ;

10
11 % Inkludera fol jande ifal l matf i l fran innan 230330 studeras :
12 measurements_Vmat = [ measurements_Vmat zeros ( length (

measurements_Vmat (: ,1) ) , 1) ];
13
14 input_1 = measurements_Vmat ;
15
16 % Anvand fol jande for att kl ippa i matf i l
17 % input_1 (1:(25000+650) *5 ,:) = []; % klipp i borjan
18 % input_1 (end -(9961) *5: end ,:) = []; % klipp i slutet
19
20 kanaluppdelning_B1_EP_CL1
21
22 % fol jande ar for langre simuler ing av spanningsregler ing
23 f i lename_long = [ ' B1_EP_CL0_5_230223_11_59_59 . txt' ];
24 measurements_long = importdata ( f i lename_long , del imiterIn ) ;
25
26 input_2 = measurements_long ;
27 kanaluppdelning_B1_EP_CL0 ;
28
29 % ============== Impedans ledning ======================
30 L_cable = 0.22/1000; R1 = 0.125; R23 = 0.206;
31 X_cable = 2* pi *50* L_cable ;
32 V_HV = 6300; V_LV = 400;
33 I_SC = 5194; U_k = 4.2/100;
34 S_T = 315000;
35
36 Z1 = 200/1000*( R1 +1 j* X_cable ) ;
37 Z23 = 60/1000*( R23 +1 j* X_cable ) ;
38 Z_cable = Z1 + 2* Z23 ;
39
40 X_T = U_k*V_LV ^2/ S_T ;
41 Z_T = 1j*X_T ;
42 X_grid = V_HV/sqrt (3) / I_SC *( V_LV /V_HV)^2;
43 Z_grid = 1j* X_grid ;
44
45 Z_tot = Rgrid_1 (1) +1 j* Xgrid_1 (1) ; %( Z_cable + Z_T + Z_grid ) ;
46
47 % ============== Tid och konstanter for spanningsregler ing

======================
48
49 Kp_sp = 0.2;
50 Ki_sp = 1.5;
51
52 V_bor = 400;
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53
54 Sampl_t = round ( t ime_1 (5) - t ime_1 (4) , 1) ;
55 t ime1 = l inspace (0 , length ( t ime_1 )*Sampl_t , length ( t ime_1 )) ' ;
56
57 % ======================== Andring av langd pa matdata for

langre tid simuler ing =======================
58
59 % Inkludera fol jande for langre simuler ing
60 Sampl_t = round ( t ime_2 (2) - t ime_2 (1) , 1) ;
61 t ime1 = l inspace (0 , length ( t ime_2 )*Sampl_t , length ( t ime_2 )) ' ;
62 V2calc_1 = extend (V2calc_1 , time1 , Sampl_t ) ;
63 V1meas_1 = extend (V1meas_1 , time1 , Sampl_t ) ;
64 V_ej_reg_1 = extend ( V_ej_reg_1 , time1 , Sampl_t ) ;
65 Pforl_reg_1 = extend ( Pforl_reg_1 , time1 , Sampl_t ) ;
66 Pmeas_1 = extend (Pmeas_1 , time1 , Sampl_t ) ;
67 Vset_1 = extend (Vset_1 , time1 , Sampl_t ) ;
68 Qmeas_1 = extend (Qmeas_1 , time1 , Sampl_t ) ;
69
70 U1_2 = extend (U1_2 , time1 , Sampl_t ) ;
71
72 % ============== Input ti l l Simul ink ======================
73
74 % Spanning pa natet t i l l s imuler ing
75 Vnat_sim = timetable ( seconds ( t ime1 ) , U1_2*sqrt (3) ) ;
76
77 % Spanning pa natet vid matning
78 Vgrid = t imetable ( seconds ( t ime1 ) , V2calc_1 );
79
80 % Spanningsregler ing matning
81 V_reg = timetable ( seconds ( t ime1 ) , V1meas_1 );
82
83 % Spanning ej reglerad matning
84 V_ejreg = timetable ( seconds ( t ime1 ) , V_ej_reg_1 );
85
86 % Forlust matning
87 P_loss_reg = timetable ( seconds ( t ime1 ) , Pfor l_reg_1 );
88
89 % Aktiv effekt matning
90 Pmeas = timetable ( seconds ( t ime1 ) , Pmeas_1 );
91
92 % Borvarde for spanningen
93 Vset = t imetable ( seconds ( t ime1 ) , Vset_1 );
94
95 % Uppmatt reakt iv effekt
96 Qmeas = timetable ( seconds ( t ime1 ) , Qmeas_1 );
97
98 % ================== Hamta parametrar fran modell

===============
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99 out = sim( ' VKV_spanningmodel l . slx ' ) ; %Kor model len
100 open ( ' VKV_spanningmodel l . slx ' ) ; % oppna model len
101
102 t ime_out = get (out ," tout ") ; % Hamta tid

vektor
103 Vreg_sim = get (out , " Vreg_sim ") ; % Hamta

simulerad reglerad spanning
104 Vejreg_sim = get (out , " Vejreg_sim ") ; % Hamta

simulerad ej reglerad spanning
105 Vreg = get (out ," Vreg ") ; % Hamta reglerad

spanning
106 Vejreg = get (out , " Vejreg ") ; % Hamta ej

reglerad spanning
107 Pfor lust_sim = get (out , " Pfor lust_sim ") ; % Hamta

simulerad forlust
108 Pforlust = get (out , " Pforlust ") ; % Hamta forlust
109 Q_sim = get (out , " Q_sim ") ; % Hamta

simulerad reaktiv effekt
110 Q_mat = get (out , " Q_mat ") ; % Hamta uppmatt

reakt iv effekt
111
112 % =================== Passning av modell =======================
113
114 remove_t_sp = 10*(1/( t ime_out (2) - t ime_out (1) ) ) ; % 10 s for

metod 1, 100 s for metod 2 och 3
115
116 t ime_out (1: remove_t_sp ) = [];
117 Vreg_sim (1: remove_t_sp ) = [];
118 Vejreg_sim (1: remove_t_sp ) = [];
119 Vreg (1: remove_t_sp ) = [];
120 Vejreg (1: remove_t_sp ) = [];
121 Pfor lust_sim (1: remove_t_sp ) = [];
122 Pforlust (1: remove_t_sp ) = [];
123 Q_sim (1: remove_t_sp ) = [];
124 Q_mat (1: remove_t_sp ) = [];
125
126 y_bar (1) = max(Vreg ) -min (Vreg );
127 y_bar (2) = max( Pforlust ) -min ( Pforlust ) ;
128 y_bar (3) = max( Q_mat ) -min ( Q_mat ) ;
129
130 %Chi 2
131 Chi2 (1) = 1./ length (Vreg )*sum (( Vreg - Vreg_sim ) .^2./ Vreg_sim );

% berakna chi ^2 for reglerad spanning
132 Chi2 (2) = 1./ length ( Pforlust )* sum (( Pforlust - Pfor lust_sim ) .^2./

Pfor lust_sim ); % berakna chi ^2 for for lusterna
133 Chi2 (3) = 1./ length ( Q_mat )*sum (( Q_mat - Q_sim ) .^2./ Q_sim );

% berakna chi ^2 for reakt iv
effekt
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134
135 %MAE
136 MAE (1) = 1./ length (Vreg )*sum(abs (Vreg - Vreg_sim )) ;
137 MAE (2) = 1./ length ( Pforlust )* sum(abs (Pforlust - Pfor lust_sim )) ;
138 MAE (3) = 1./ length ( Q_mat )*sum(abs (Q_mat - Q_sim )) ;
139
140 %NMAE
141 NMAE (1) = 1./( length (Vreg )* y_bar (1) )*sum(abs (Vreg - Vreg_sim )) ;

% berakna NMAE for reglerad spanning
142 NMAE (2) = 1./( length ( Pforlust )* y_bar (2) )*sum(abs (Pforlust -

Pfor lust_sim )) ; % berakna NMAE for for lusterna
143 NMAE (3) = 1./( length ( Q_mat )* y_bar (3) )*sum(abs (Q_mat - Q_sim )) ;

% berakna NMAE for reaktiv effekt
144
145 % NRMSE
146 NRMSE (1) = 1/( y_bar (1) )* sqrt ( sum (( Vreg - Vreg_sim ) .^2) / length (

Vreg )) ; % berakna NRMSE for reglerad
spanning

147 NRMSE (2) = 1/( y_bar (2) )* sqrt ( sum (( Pforlust - Pfor lust_sim ) .^2) /
length ( Pforlust ) ) ; % berakna NRMSE for for lusterna

148 NRMSE (3) = 1/( y_bar (3) )* sqrt ( sum (( Q_mat - Q_sim ) .^2) / length ( Q_mat
)) ; % berakna NRMSE for reaktiv effekt

149
150 % ===================== VSV ================
151
152 % reglerad
153 sample_3s = floor (3/( t ime_out (2) - t ime_out (1) ) ) ;
154 sample_10min = 10*60/3;
155 N_vs = floor ( length ( t ime_out ) / sample_3s );
156
157 V_vs = calcV_vs (Vreg_sim , N_vs , sample_3s );
158 V_sh = calcV_sh (V_vs , length (V_vs ) -sample_10min , sample_10min ) ;
159 VSV_3s = calcVSV_3s (V_vs , V_sh , length (V_sh ) , sample_10min ) ;
160 VSV_10min = calcVSV_10min (VSV_3s , length ( VSV_3s )/ sample_10min ,

sample_10min ) ;
161
162 % plotta
163 VSV_time = linspace (1 , length ( VSV_10min ) , length ( VSV_10min )) ;
164 plot (VSV_time , VSV_10min , ' LineWidth ' , 1.5 , ' Color ' , ' # EDB120' )

, hold on
165
166 % ej reglerad
167 V_vs = calcV_vs ( Vejreg_sim , N_vs , sample_3s );
168 V_sh = calcV_sh (V_vs , ( length (V_vs ) - sample_10min ) , sample_10min

) ;
169 VSV_3s = calcVSV_3s (V_vs , V_sh , length (V_sh ) , sample_10min ) ;
170 VSV_10min = calcVSV_10min (VSV_3s , length ( VSV_3s )/ sample_10min ,

sample_10min ) ;
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171
172 % plotta
173 VSV_time = linspace (1 , length ( VSV_10min ) , length ( VSV_10min )) ;
174 plot (VSV_time , VSV_10min , ' LineWidth ' , 1.5 , ' Color ' , ' #0072 BD' )
175 xlabel ( ' Tid [h] ' ) , ylabel ( ' Procent [%] ' )
176
177 %axis ([0 65.9 0 6])
178 legend ( ' Reglerad spanning ' , ' Ej reglerad spanning ' )
179 xticks ([0 16.25 32.5 48.75 65])
180 xt icklabels ({ ' 0 ' , ' 3 ' , ' 6 ' , ' 9 ' , ' 12' })
181
182 % ===================== funkt ioner for att for langa vektorer

================
183
184 funct ion extended = extend (vector , template , Sampl_t )
185 % undvika upprampning
186 remove_t = 90*(1/ Sampl_t ) ;
187 vector (1: remove_t ) = [];
188
189 % undvika nedrampning
190 remove_t = 32*(1/ Sampl_t ) ;
191 vector (end - remove_t :end ) = [];
192
193 while length ( vector ) < length ( template )* round (0.2/ Sampl_t )
194 vector = [ vector ; vector ];
195 end
196 extended = vector (1: length ( template )* round (0.2/ Sampl_t ) ) ;
197 end
198
199 % %===================== funkt ioner f0r att berakna VSV

================
200
201 funct ion RMS = calcRMS (N, val )
202 RMS = sqrt (1/N * sum(val .^2) ) ;
203 end
204
205 funct ion V_vs = calcV_vs (val , runs , sample )
206 result = [];
207 for i = 1: runs
208 result ( i ) = calcRMS (sample , val (( i -1) * sample +1: i* sample

)) ;
209 end
210 V_vs = result ;
211 end
212
213 funct ion V_sh = calcV_sh (val , runs , sample )
214 result = [];
215 for i = 1: runs
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216 result ( i ) = calcRMS (sample , val ( i : sample +i -1) ) ;
217 end
218 V_sh = result ;
219 end
220
221 funct ion VSV3 = calcVSV_3s (val1 , val2 , runs , sample )
222 result = [];
223 for i = 1: runs
224 result ( i ) = val1 ( sample +i -1) -val2 ( i ) ;
225 end
226 VSV3 = result ;
227 end
228
229 funct ion VSV10 = calcVSV_10min (val , runs , sample )
230 result = [];
231 for i = 1: runs
232 result ( i ) = calcRMS (sample , val (( i -1) * sample +1: i* sample

)) ;
233 end
234 VSV10 = result ;
235 end

De m�at�ler som anv�ands f�or sp�anningsreglering i arbetet �ar:

� "B1 EP CL1 5 230329 00 00 00:txt"

� "B1 EP CL1 5 230403 12 00 00:txt"

� "B1 EP CL0 5 230223 11 59 59:txt"
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